N4 -
Adauisiciones BASES DE LICITACION PUBLICA Zapopans

Administracién e
Innovacion Gucemamental

Con fundamento en los articulos 1, 49, 57, 58 y sexto transitorio del Reglamento de
Compras, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Municipio de Zapopan
Jalisco, asi como el articulo 59 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, se
convoca a:

BASES PARA LICITACION PUBLICA LOCAL
PRESENCIAL
SIN CONCURRENCIA DEL COMITE DE ADQUISICIONES
NUMERO DE REQUISICION: 202601526
Ronda 02

FECHA DE PUBLICACION: 15 DE OCTUBRE DE 2026

l.- CONVOCANTE:
Municipio de Zapopan, Jalisco.

Convocante: DIRECCION DE ADQUISICIONES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN
Requirente: DIRECCION DE CONSERVACION DE INMUEBLES ADSCRITA A LA COORDINACION
GENERAL DE GESTION INTEGRAL DE LA CIUDAD

Periodo/Ejercicio fiscal al que corresponde el proceso: 2026
Tipo de contrato: ABIERTO (MINIMOS Y MAXIMOS)

Origen de los recursos: MUNICIPAL

Presentacion conjunta: SIN RESTRICCIONES

Fecha de Entrega: LOS SERVICIOS DE MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA SISTEMAS
HIDRONEUMATICOS DEBERAN SER TERMINADOS ANTES DEL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2026, A
EXCEPCION DE SERVICIOS EXTRAORDINARIOS QUE RESULTEN Y QUE NO SE TENGAN
CONTEMPLADOS EN EL CATALOGO, ESTOS DEBERAN SER TERMINADOS ANTES DEL 31 DE
DICIEMBRE DE 2026

Lugar de Entrega: EN COORDINACION CON LA DEPENDENCIA

I1.- DESCRIPCION DE LOS BIENES, ARRENDAMIENTOS O SERVICIOS, CONDICIONES DE ENTREGA
O PRESTACION DE LOS SERVICIOS, CANTIDADES Y REQUISITOS SOLICITADOS POR EL AREA

REQUIRENTE:
CANT u. PRODUCTO, BIEN O .
PDA. MEDIDA SERVICIO DESCRIPCION DETALLADA
Mantenimiento Manter.um|ento pre\{entlvo y
. correctivo para los sistemas
1 1 Servicio preventl‘vo Y hidroneumaticos instalados en
correctivo los inmuebles del municipio de
Zapopan (consultar catalogo).
Nomenclatura:

PDA. = Partida CANT. = Cantidad U. MEDIDA = Unidad de Medida

Identifica la pagina del “Formato A” mismo que contiene la descripciéon detallada,
especificaciones y condiciones de entrega del bien, producto o servicio que se solicita. Es
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importante mencionar que el formato es solo para su consulta, no es necesario agregarlo a su

propuesta.

Il.- CALENDARIO DE EVENTOS, HORA DE CELEBRACION:

ETAPA FECHA HORA LUGAR / CONTACTO
o 15 DE A partir de las Portal de Proveedores Zapopan
Publicacién OCTUBRE DE 14:30 https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalPro
de bases ST
2026 HRS veedores/Inicio/Licitaciones
Visita de NO APLICA
levantamiento |\ 5 Ap|icA NO APLICA
de evidencias
Desde el | Desde el inicio
. inici la | de la licitacion ) .
Fecha limite I!’".CIO . ,de : Mediante correo electrénico:
.| licitacién hasta las 09:30 . ..
para recepcion enrique.jimenez@zapopan.gob.mx/carl
hasta las | hrs del .
de preguntas 09:30 hrs del os.uribe@zapopan.gob.mx
-0 Nrs A€l 50/10/2026
20/10/2026
Presentacion
de carta NO APLICA NO APLICA NO APLICA
de intencién
En la Direccion de Adquisiciones:
Andador 20 de Noviembre S/N, Zapopan
Centro, Unidad Administrativa Basilica,
Acto de junta | 20 de planta baja, oficina 5.
de Octubre de 09:30 hrs Disponible para su consulta de manera
aclaraciones | 2026 electrénica en el portal de Proveedores
Zapopan
https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalPro
veedores/Inicio/Licitaciones
Presentacion |\ 5 ApLica NO APLICA NO APLICA
de muestras
., NO APLICA NO APLICA NO APLICA
Demostracion
Desde el A
inicio de la Desde el inicio | . En |3 Direccién de Adquisiciones:
., . de la licitacién .
Presentacion | licitacion hasta las 10:00 Andador 20 de Noviembre S/N, Zapopan
de Propuestas | hasta las h?: afas ;iel Centro, Unidad Administrativa Basilica,
10:00 hrs del | baia, ofici
planta baja, oficina 5
26/10/2026 26/10/2026
Acto de En la Direccion de Adquisiciones:
26 de ;
i Andador 20 de Noviembre S/N, Zapopan
presentacion'y Octubre de 10:00 hrs . . . "
apertura de 2026 Centro, Unidad Administrativa Basilica,
propuestas planta baja, oficina 5
visita de NO APLICA NO APLICA NO APLICA
verificacion
Dentro de los 20 Portal de Proveedores Zapopan
Fallo de Ia. ClEB eI https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalPro
convocatoria posteriores al o .
Acto de veedores/Inicio/ActasComiteFallo
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Presentacion y
Apertura de
Proposiciones

IV. ETAPAS DEL PROCESO DE LICITACION:

VISITA DE LEVANTAMIENTO DE EVIDENCIAS: NO APLICA

ENViIO DE PREGUNTAS:

Los interesados deben enviar sus cuestionamientos conforme al “FORMATO C” adjunto a
estas bases, mediante correo electréonico, en formato Word y formato PDF firmado;
indicando en el asunto del correo lo siguiente: “Licitacidon identificada por Requisicion
202601526, Ronda 02, con concepto de mantenimiento preventivo y correctivo a los
sistemas hidroneumadticos y (nombre del licitante participante)”.

Las preguntas deben formularse respecto de las bases y sus anexos, por lo que la convocante
no estara obligada a responder preguntas que versen sobre alguna cuestidon que no esté
directamente vinculada con estos.

Los cuestionamientos que formulen los interesados respecto a requisitos y/o aspectos
técnicos de los bienes o servicios requeridos, deben ser respondidos por el drea requirente,
mientras que aquellas preguntas efectuadas respecto de los aspectos administrativos del
procedimiento licitatorio seran respondidas respectivamente por la convocante.

La convocante no tendra obligacién de responder a los licitantes que NO envien sus
cuestionamientos al correo electrénico en el tiempo establecido, al considerarse

extemporaneas.

CARTA DE INTENCION: NO APLICA.

ACTO DE JUNTA DE ACLARACIONES

En el caso de que la junta sea presencial, los licitantes que estén interesados en asistir,
deben presentar al ingreso un escrito en el que se indique: lugar, fecha, niumero de
requisicion, manifiesto bajo protesta de decir verdad del interés en participar en esta etapa
del proceso de licitacion, asi como nombre y firma del representante legal o la persona fisica
segun aplique. De no asistir el representante legal, debe plasmar ademads el nombre de la
persona que se presentara.

No presentar el documento de acreditacion antes mencionado, no imposibilitara el
ingreso, podra estar presente, solo en calidad de oyente, sin plasmar su asistencia en el
acta.

Podra asistir a la Junta de Aclaraciones aunque no haya presentado cuestionamientos,
presentando el documento de acreditacion antes mencionado.

Se emitird un acta en donde se haran constar los cuestionamientos formulados por los
interesados con sus respectivas respuestas, misma que sera publicada una vez finalizado el
acto, en el “Portal de Proveedores Zapopan”, “Menu”, “Licitaciones Publicas Activas” en

la linea correspondiente al “Numero de requisicion en cuestion”.
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Para el caso de licitaciones sin comité, donde la junta de aclaraciones es electrdnica se
contara con 24 hrs para la publicacion.

Para el caso de junta de aclaracién presencial, el acta sera firmada por los licitantes que
hubieran asistido, sin que la falta de firma de alguno de ellos reste validez o efectos a la
misma y se podra entregar una copia a dichos asistentes.

Cualquier modificacidn a las bases de la licitacidn, incluyendo las que resulten de la o las
juntas de aclaraciones, formara parte integral de las bases y debe ser considerada por los
licitantes en la elaboracion de su proposicion, por lo que debe consultar el acta de junta

aclaratoria en la ubicacion antes mencionada, previo a realizar su propuesta.

PRESENTACION DE MUESTRAS Y/O DEMOSTRACION: NO APLICA

PRESENTACION DE PROPUESTAS:

Participacion Presencial: Presentar en dos sobres cerrados que contengan los siguientes
documentos:
- Sobre 1 Documentacion Legal y Técnica:

Del apartado “Documentos a integrar a la propuesta”:
a) Punto 1 (Propuesta técnica)
b) Los documentos que le apliquen, del punto 3 al 18
¢) Los documentos solicitados por el drea requirente en el “FORMATO A”
adjunto a estas bases.
- Sobre 2 Propuesta Econdmica: Los documentos del punto 2 del apartado

“Documentos a integrar a la propuesta”.

Ambos sobres deben estar identificados, indicando los datos del proceso al que
corresponden y el nimero de sobre; firmados por el representante legal o la persona fisica
segun corresponda; como se indica en el FORMATO D.

Sera motivo de desechamiento no identificar el sobre de acuerdo con su contenido.

Se adjunta a estas bases el FORMATO D (Cardtulas para la presentacion y entrega de

sobres), mismas que contienen los datos que deben plasmarse en el exterior de los sobres,
podrad llenar, imprimir y pegar esa caratula en el exterior de sus sobres.

De no utilizar el formato, debe asegurarse de plasmar todos los datos que en él se indican.

La propuesta serd valida, siempre y cuando se reciba dentro del horario establecido en el
numeral “lll.” de estas bases, ya sea fisicamente mediante el sello de recepcién

Presentar el sobre identificado con el nUmero incorrecto, o sin identificar, sera motivo de
desechamiento.

Forma en la que se deben presentar las proposiciones:

- Idioma: Toda la documentacién debe presentarse en idioma espafol; en el caso de
catdlogos e informacidon en otro idioma, deben venir acompafiados de una
traduccion simple, no presentarlo serd motivo de desechamiento.

- Incluir preferentemente un INDICE que haga referencia al contenido y al nimero de
hojas; no presentarlo no serd motivo de desechamiento.
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Los anexos que deben ser dirigidos a la Direccion de Adquisiciones se indicara asi
en el encabezado o descripcion de cada uno, para los que no indiquen, no es
necesario dirigirlos. Sera motivo de desechamiento el dirigirlos al destinatario

incorrecto.

Toda hoja que se encuentre dentro de los sobres (presentacién fisica) o en los
archivos adjuntos (presentacién electréonica) debe estar firmada por el
representante legal o la persona fisica, segun aplique. Sera motivo de
desechamiento si el sobre o archivos adjuntos contienen hojas sin firmar, asi como
si las propuestas son firmadas por personas distintas a las legalmente facultadas,
o si dentro de una misma propuesta firman distintas personas.

Evita colocar separadores de cualquier tipo, dado que toda hoja (de cualquier tipo
de material) que integré la propuesta, debe ser firmada.

Los siquientes documentos emitidos por un ente oficial podrdn exceptuarse de firma:

(formato 32D, Constancia de situacion fiscal, CFDI del impuesto sobre ndmina del

estado, Opinidn de cumplimiento de sus obligaciones en materia de Sequridad Social

(IMSS), Constancia de situacion fiscal sin adeudos emitida por el Instituto del Fondo

Nacional de Vivienda para los Trabajadores (INFONAVIT),y en caso de aplicar registro

ante la Secretaria del Trabajo Federal, donde se le acredite para manejo de

contratacion de personal.

Entregar la documentacién en el orden enlistado a continuacién:

Documentos a integrar a la propuesta:

1. Propuesta Técnica (Anexo 1). SOBRE 1

2. Propuesta Econdmica (Anexo 2). SOBRE 2
Presentar su propuesta econdmica en el formato del Anexo 2 solo en caso de
PARTICIPACION PRESENCIAL; debe plasmar todas las cantidades Unicamente con 2
decimales, el no hacerlo sera motivo de desechamiento.
Deben presentar su propuesta econémica en moneda nacional, no seran aceptadas
cotizaciones en otro tipo de moneda.
Anexar al “Sobre 2” en una USB copia de la propuesta econdmica en formato Excel,
el cual debe contener todas las articulos solicitados, sin omitir ninguna No
entregarla o no presentarla como se solicita NO SERA motivo de desechamiento,
segun lo establecido en el articulo 56 de la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios.
Con la finalidad de prevenir errores derivados de la captura manual de los montos,
garantizando la integridad del proceso de evaluacién y de la informacién
presentada por los licitantes.

3. Carta de Proposicion (Anexo 3). SOBRE 1

4. Estratificacion (Anexo 4). SOBRE 1

5. Acreditacion Legal (Anexo 5). SOBRE 1
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Presentarlo conforme a lo indicado a continuacion:

5.1 Sl estds inscrito al Padron de Proveedores Zapopan y debidamente actualizado:

es necesario que plasmes tu “nimero de registro del padrén de proveedores” en el
campo correspondiente del Anexo 5, asi como el llenado de los campos que le
apliquen.

5.2 NO estds inscrito o actualizado en el Padron de Proveedores Zapopan, o
presentards tu propuesta a través de un representante leqal o apoderado gue no estd
manifestado en tu registro del Padron de Proveedores: debes acreditar tu existencia

legal y personalidad juridica mediante el Anexo 5 debidamente llenado vy
acompafiado de la siguiente documentacion.
a) Sieres persond fisica: Anexar copia de identificacién oficial.

b) Si_eres persona moral: Anexar copia del acta constitutiva y copia de la

identificacion oficial del representante legal;
Si se otorgaron facultades mediante un poder notarial, debes anexar también el
poder y copia de la identificacidn oficial del designado.

Declaracion de Aportacion 5 al millar (Anexo 6). SOBRE 1

Utilizar estrictamente la redaccién del formato que se adjunta a estas bases.

No mencionar explicitamente: “Si Acepto” o “No Acepto” |la aportacién, sera motivo
de desechamiento. Asi como también serd motivo de desechamiento que dicho
monto se vea reflejado en su propuesta econémica.

Es importante resaltar que la redaccién del formato Anexo 6 varia en sentido del
tipo de recurso de la licitacién, por lo cual no se recomienda utilizar formatos que no
correspondan al proceso.

Constancia de visita (Anexo 7). SOBRE 1 NO APLICA

Opinién del cumplimiento de obligaciones fiscales (Art 32-D). SOBRE 1

Anexar el documento con opinién Positiva, la fecha de emisién debe ser como
maximo 30 dias anteriores al acto de presentacién y apertura de propuestas. El
presentarlo con fecha de emision mayor al periodo establecido sera motivo de
desechamiento. Mantener el documento en su formato de emision original, sin
escalar. Cualquier distorsion en el codigo QR puede impedir su lectura y afectar la
validez del documento.

Constancia de Situacion Fiscal. SOBRE 1

Anexar el documento con fecha de emisidén como maximo 90 dias anteriores al acto
de presentacién y apertura de propuestas. Es importante destacar que el giro
comercial debe guardar relacidon con el bien, producto o servicio que se estd
solicitando y en el caso de pertenecer al Padrén de Proveedores, dicho giro debe
estar declarado en su registro. El presentarlo con fecha de emision mayor al periodo
establecido sera motivo de desechamiento.  Mantener el documento en su
formato de emision original, sin escalar. Cualquier distorsion en el cédigo QR
puede impedir su lectura y afectar la validez del documento.
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10.

11.

12,

13.

14.

Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI) del pago del Impuesto sobre némina
del Estado. SOBRE 1

Presentarlo en su versién de representacion impresa del CFDI, descargado del portal
de la Hacienda Publica del Estado que corresponda o de la pagina del SAT.

Debe ser emitido por el Estado (entidad federativa) en donde se encuentre asentado
el domicilio fiscal.

La fecha de timbrado o su similar debe ser como maximo 30 dias naturales anteriores
al acto de presentacién y apertura de propuestas.

Presentarlo con fecha de emision mayor al periodo establecido sera motivo de
desechamiento.

Mantener el documento en su formato de emisidn original, sin escalar. Cualquier
distorsion en el cédigo QR puede impedir su lectura y afectar la validez del
documento.

En caso de no contar con empleados, se justificard con el anexo 8, indicado en el
punto 13 de estas bases.

Opinién del Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad
Social (IMSS). SOBRE 1

Anexar el documento en sentido positivo y con fecha de emisién maxima de 30 dias
naturales anteriores al acto de presentacién y apertura de propuestas.

En caso de no tener empleados, de igual forma debe presentar este documento, para
verificar la informacion. (El portal del IMSS permite generar la Opinion del
Cumplimiento de sus obligaciones fiscales en materia de Seguridad Social sin
necesidad de contar con trabajadores activos, emitiendo el documento en sentido
sin opinidn). Presentarlo con fecha de emision mayor al periodo establecido sera
motivo de desechamiento. Mantener el documento en su formato de emision
original, sin escalar. Cualquier distorsion en el céddigo QR puede impedir su lectura
y afectar la validez del documento.

Constancia de Situacion Fiscal sin adeudos en materia de aportaciones patronales
y enteros de descuentos vigentes (INFONAVIT). SOBRE 1

Anexar el documento sin adeudos y con fecha de emisién no mayor a 30 dias
naturales anteriores al acto de presentacidn y apertura de propuestas.

En caso de no tener empleados, de igual forma debe presentar este documento, para
verificar la informacién. (El portal del Infonavit permite la generacion de la
Constancia de Situacion Fiscal para los patrones y contribuyentes mediante su
Registro Federal de Contribuyentes (RFC) sin necesidad de contar con un Numero de
Registro Patronal (NRP). Presentarlo con fecha de emisién mayor al periodo
establecido sera motivo de desechamiento.

Mantener el documento en su formato de emisidn original, sin escalar. Cualquier
distorsion en el codigo QR puede impedir su lectura y afectar la validez del
documento.

Carta manifiesto justificacion y compromiso de contratacion (Anexo 8). SOBRE 1

Acuse de carta de intencion en participar. SOBRE 1

Anexar el acuse de recibido de su carta de intencidn, en el caso de haberla entregado
en fisico; para el caso de haberla enviado via electrénica, debe anexar impresién de
pantalla del envio y la confirmacion de recibido.
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15. Carta bajo protesta de decir verdad articulos 69,69 By 32 D SOBRE 1 NO APLICA

16. Acuse de autorizacién de la Opinion de Cumplimiento de Obligaciones Fiscales en
Materia de Seguridad Social. SOBRE 1 NO APLICA
17. Carta bajo protesta de decir verdad donde autoriza acatarse al resultado de la
consulta de opinion de Cumplimiento SOBRE 1 NO APLICA
No presentar alguno de los documentos antes mencionados o no presentarlos con las

caracteristicas solicitadas sera motivo de desechamiento.

PRESENTACION CONJUNTA DE PROPUESTAS: SIN RESTRICCIONES

Dos o mas personas podran presentar conjuntamente una proposicion sin necesidad de
constituir una sociedad, o una nueva sociedad en caso de personas juridicas; para tales
efectos, en la proposicion y en el contrato se estableceran con precision las obligaciones de
cada una de ellas, asi como la manera en que se exigiria su cumplimiento. En este supuesto
la proposicién debe ser firmada por el representante comun que para ese acto haya sido
designado por el grupo de personas, al cual se le realizaran las notificaciones necesarias.
Solo en caso de presentacién conjunta, a la proposicidon correspondiente debe adjuntarse
un documento que cumpla con lo siguiente:

18. Documento de Presentacion conjunta SOBRE 1
Debe estar firmado por la totalidad de los asociados o sus representantes legales;
Deben plasmarse claramente los compromisos que cada uno de los asociados asumird en
caso de resultar adjudicados, con independencia de que posteriormente se refieran en el
contrato que pueda llegar a celebrarse.
Debe plasmarse expresamente que la totalidad de los asociados se constituyen en obligados
solidarios entre si, para el caso de incumplimientos en que pudieran incurrir durante la
ejecucién del contrato; vy
Debe indicarse claramente a cargo de qué participante correra la obligacién de presentar la
garantia que se requiera, en caso de que no sea posible que se otorgue de manera conjunta.

Nota: Cabe sefialar que la presentaciéon de una presentacidon conjunta no le exime de las
obligaciones que pudieran resultar posterior a la adjudicacién, lo anterior conforme a lo
establecido en la normativa aplicable: Cédigo Fiscal de la Federacién.

ACTO DE PRESENTACION Y APERTURA DE PROPOSICIONES:

Para intervenir en el acto de presentacion y apertura de proposiciones, bastara que el
licitante interesado presente un escrito, dirigido a la Direccion de Adquisiciones firmado
por el representante legal, o la persona fisica segun aplique, en el que manifieste, bajo
protesta de decir verdad, que cuenta con facultades suficientes para comprometerse por si
mismo o por quien se presente al acto (indicando en ese caso, el nombre de la persona que
asistird). (Dicho escrito debe entregarse al representante de la Direccion de Adquisiciones
al momento de su ingreso).

De presentarse solo una propuesta la licitaciéon serd declarada desierta, devolviendo al Unico
licitante el sobre correspondiente sin haber sido aperturado, en caso de no estar presente
el licitante, el sobre permanecera cerrado y quedara como parte integral del expediente en
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resguardo de la convocante, ambos hechos serdn plasmados de acuerdo a como se hubieren
presentado en el acta correspondiente.

Cuando se declare desierta una licitacién o alguna partida y persista la necesidad de
contratar con el caracter y requisitos solicitados en la primera licitacion, el ente podra emitir
una segunda convocatoria.

Para el caso de licitaciones Con Concurrencia de Comité, de acuerdo con lo establecido en
el articulo 24 del Reglamento de Compras Enajenaciones y Contratacién de Bienes y
Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, serd atribucién del Comité de Adquisiciones
autorizar cualquier situacién extraordinaria dentro del proceso de adquisicién, atendiendo
a los principios de economia, eficacia, transparencia, imparcialidad y honradez.

Una vez recibidas las proposiciones presentadas, se procedera de la siguiente manera:

® Se realizara la apertura del sobre 1 para el caso de las propuestas fisicas; en el caso
de las propuestas electrdnicas se descargaran ambos archivos.

e Se verificard cuantitativamente la presentacién de los documentos legales, técnicos
y/o en su caso documentos adicionales, mismos que deberan estar completos.

® Solo en caso de cumplir con la totalidad de documentos solicitados en el sobre 1, se
procederd a aperturar la propuesta econdmica o en su caso descargar cuadro
comparativo.

® La convocante levantara acta circunstanciada de la celebraciéon del acto de
presentacion y apertura de cada proposicidn, en la cual se mencionara el importe de
cada una de ellas, la relacidn de la documentacién presentada o faltante conforme
a lo establecido en la convocatoria, asi como los anexos que se adjuntan.

e Para el caso en que ningln licitante cumpla con la totalidad de lo solicitado en el
sobre 1, se procedera a declararse desierta y se invitara una siguiente ronda, sin
revelar precios.

Notas:

En caso de que el presente proceso de licitacién sea declarado desierto y sea su voluntad
utilizar los sobres ingresados en la urna para la siguiente ronda, debe informarlo, ya sea
mediante correo electrénico enrique.jimenez@zapopan.gob.mx o presentando un escrito

en la Direccidn de Adquisiciones, en hoja membretada, en el que indique su interés; firmado
por el representante legal o en su caso la persona fisica. En cualquiera de los dos casos la
solicitud debe presentarse como maximo 01 dia habil antes de que se lleve a cabo el acto
de presentacion y apertura de proposiciones de la siguiente ronda.

Es importante considerar las fechas de los documentos que integran sus sobres, dado que,
si al momento de la apertura los documentos ya estan vencidos, segun lo solicitado en las
bases, su propuesta no podra ser solvente.

La recepcion de los documentos no implica la evaluacidon de su contenido, ni asegura la
participacion en el proceso.

A partir de la etapa de presentacidn y apertura de propuestas y hasta la notificacién del
fallo, quedard prohibido a los participantes entrar en contacto con la convocante y
requirente para tratar cualquier asunto relacionado con los aspectos técnicos de sus
propuestas, salvo que la convocante considere necesario que alguno de ellos aclare

determinados datos que se hayan presentado de forma deficiente y que no afecten el

resultado de la evaluacidon técnica realizada, como, de manera enunciativa mas no
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limitativa, errores aritméticos o mecanograficos.

EVALUACION DE LAS PROPUESTAS:

La convocante verificara técnicamente los documentos legales contenidos en el “Sobre 1”
guedando a cargo del drea requirente la evaluacion de los aspectos técnicos del bien o
servicio licitado contenidos igualmente en el “Sobre 1” para corroborar que las
proposiciones cumplan con los requisitos solicitados; una vez solventados dichos requisitos,
la convocante realizara la evaluacién econdmica contenida en el “Sobre 2” de conformidad
al Art. 71 de la Ley de Compras Gubernamentales Enajenaciones y Contratacion de Servicios
del Estado de Jalisco y sus Municipios, para determinar si el precio de la proposiciéon no es
aceptable o no es conveniente.

Es importante mencionar que la evaluacién no significa que sean solventes para asignacion.

El criterio que se utilizara para la evaluacion y adjudicacion de las proposiciones que
cumplan con los requisitos minimos solicitados sera:

- BINARIO

Se evaluara que cumpla con las especificaciones minimas requeridas y que oferte el precio
mas bajo, ya sea en la partida, el paquete o la totalidad de la propuesta, con base en el
método de asignacion.

ASIGNACION

UNICA PARTIDA

Se asignara a un solo licitante. La evaluacién econdmica se llevara a cabo de manera
individual por cada articulo y/o servicio del catdlogo ofertado una vez analizados los
requisitos legales y técnicos. Si alguna de los articulos y/o servicios encuadra en los
supuestos del articulo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios se procedera al
desechamiento de la totalidad de la proposicién.

Es requisito indispensable cotizar la totalidad de los articulos y/o servicios del catalogo; a
excepcion el ultimo renglén denominado como “SERVICIO DIVERSO” de los catalogos de
conceptos, el cual no se cotiza, se manifiesta en ceros, de lo contrario, la propuesta sera
desechada.

En caso de empate y habiendo analizado los criterios de evaluacidn establecidos por el area
requirente, prevaleciendo las mejores condiciones de compra para el municipio,
invariablemente se debe agotar cada uno de los puntos establecidos en el articulo 49 de la
Ley de Compras Gubernamentales, Enajenacién y Contratacién de Servicios del Estado de
Jalisco y sus Municipios y el articulo 81 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y
Contratacion de Servicios del Municipio de Zapopan, para lo cual podrd anexar a su
propuesta lo siguiente:

I.- Aportacion Cinco al Millar:

Anexar documento conforme a lo establecido en el anexo 6 de estas bases.
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Il.- Estratificacidon micro, pequeinas, medianas empresas con domicilio en Zapopan:
Anexar documento conforme a lo establecido en el anexo 4 de estas bases. Solo en caso de

ser necesario se solicitard documentacién adicional mediante correo electrénico tal y como

lo menciona el mismo anexo.

lll.- Estratificacidn micro, pequenas, medianas empresas con domicilio en el Estado:
Anexar documento conforme a lo establecido en el anexo 4 de estas bases. Solo en caso de

ser necesario se solicitard documentacién adicional mediante correo electrénico tal y como

lo menciona el mismo anexo.

IV.- Proteccion al medio ambiente:
Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando que desarrollan practicas de

proteccion al ambiente, mismo que debe acompafarse del documento que acredite lo

anterior por parte de la autoridad, ente, institucion, empresa certificadora o similar que asi

lo determine y que se encuentre vigente.

V.- Registro Pro Integridad:
Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando que cuenta con la acreditacion,

mismo que debe acompararse del documento que acredite lo anterior por parte de la

autoridad correspondiente y que se encuentre vigente.

VI.- Innovaciones Tecnoldgicas:
Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad en el que indique la implementacién de

actividades de modernizacién, innovacion y/o desarrollo, mismo que debe acompafiarse del

documento que acredite lo anterior por parte de la dependencia estatal correspondiente y

que se encuentre vigente.

VII.- Certificacion en normas mexicanas:
Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando la certificacion o certificaciones

mexicanas, mismo que debe acompariarse del documento que acredite lo anterior por parte

de la autoridad correspondiente, empresa certificadora o similar que asi lo determine y se

encuentre vigente.

VIII.- Mayoria de capital por parte de mujeres:
Anexar manifiesto bajo protesta de decir verdad indicando que su capital esta constituido

en su mayoria por mujeres acompafiado de documento que acredite lo anterior, como lo es

acta constitutiva vigente de la empresa o similar.

En cualquier momento se podra corroborar la autenticidad y vigencia de los documentos
presentados.

CAUSAS DE DESECHAMIENTO, CANCELACION Y DECLARACION DE LICITACION DESIERTA:

1.- Serd motivo de desechamiento de una propuesta cuando carezca de la documentacion
gue se solicita.

2.- Sera motivo de desechamiento, cuando se haya omitido o no cumpla con los requisitos
sefialados en las bases; y para el caso de que determinadas partidas de la proposicién
presentada no cumplan con dichos requisitos, esta se desechara de forma parcial
Unicamente en lo que respecta a las partidas en que se incumple. Invariablemente, en el
fallo deben exponerse y fundarse las razones que motivan la determinacion que se tome.
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3.- Serd motivo de desechamiento la falsificacién de documentos por parte del licitante
participante en la licitacidon; ademads de las responsabilidades administrativas, econémicas y
penales que se determine por autoridad competente.

4.- Serd motivo de desechamiento el no cotizar a 2 decimales.

5.-Serd motivo de desechamiento presentar el contenido del sobre 1 en sobre 2 y viceversa.
6.- Se procedera a declarar desierta la licitacion o determinadas partidas cuando las
proposiciones presentadas no rednan los requisitos solicitados.

7.- Se procedera a declarar desierta la licitacién cuando los precios no resulten aceptables.
8.- Se podra cancelar la licitacion o determinadas partidas si se extingue la necesidad de
compra o cuando se detecte que de continuar con el procedimiento se puede causar un
dafio o perjuicio a la convocante.

FALLO:

Se emitira evaluacion y/o dictamen de evaluacion técnico que valide la adjudicacién, mismo
gue contendra los elementos técnicos y econémicos que hayan sido tomados en cuenta
sobre las propuestas presentadas por los licitantes, con la finalidad de obtener las mejores
condiciones de calidad, servicio, precio, pago y tiempo de entrega ofertadas por los
licitantes.

El Dictamen de Fallo o el Acta de Fallo se publicara dentro de los 20 dias naturales siguientes
al acto de presentacién y apertura de propuestas, los cuales estardn disponibles en el Portal
de Proveedores del Municipio de Zapopan en el siguiente link:

https://pagos.zapopan.gob.mx/PortalProveedores/Inicio/ActasComiteFallo dentro del

apartado “actas del comité y actas de fallo de adquisiciones” y permanecera publicado en
el mismo durante los diez naturales siguientes a su emisién, lo cual hard las veces de
notificacién personal del mismo, sin perjuicio de que los participantes puedan acudir
personalmente a que se les entregue copia del mismo, o de que la convocante los cite para
tal fin. Ademas, la convocante podra hacer llegar el fallo a los participantes mediante correo
electrdnico, en la direccidn proporcionada por estos en su propuesta, previa solicitud del
licitante.

ORDEN DE COMPRA:

Una vez emitido el fallo, se procedera a la elaboracién de la Orden de Compra; el licitante
adjudicado, que se encuentre inscrito y debidamente actualizado en el padréon de
proveedores, recibira via correo, notificacion en la que se le indica la forma y requisitos para
recoger su orden de compra, contara con maximo 10 dia habiles después de dicha
notificacién para la recepcion firma y entrega de la orden de compra; previa entrega de
garantia correspondiente.

Para el caso en que el licitante adjudicado no se encuentre inscrito o debidamente
actualizado ante el Padrén de Proveedores del Municipio de Zapopan, contara con 10 dias
habiles, una vez que sea publicado el fallo, para realizar su registro o actualizacién ante el
Padron, en caso de no atender a lo previsto se procederda a realizar lo establecido en el
articulo 89 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del
Municipio de Zapopan Jalisco, o en su caso se dard aviso a la Contraloria Ciudadana, para
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gue una vez que emita el dictamen, sea cancelada la orden de compra por falta de interés
del adjudicado.

Una vez inscrito o actualizado, se procedera a la elaboracion de la orden de compra y se
enviara la notificacidn mencionada.

GARANTIA:

El proveedor adjudicado debe hacerse responsable del cumplimiento de las obligaciones de
tiempo, modo y lugar, asi como por los defectos, vicios ocultos o falta de calidad, averias,
de reparar o restituir de forma gratuita los defectos encontrados en el lapso de un tiempo
determinado segun lo estipulado en el contrato.

Debe constituir una garantia para el cumplimiento de su orden de compra o contrato, en
Moneda Nacional, por el importe del 10% (diez por ciento) del monto total de la orden de
compra cuando el monto de su adjudicacidn rebase las 2,480 (UMA) ($290,928.80) I.V.A.
incluido, a través de una fianza que debe contener el texto del FORMATO B (DOCUMENTO
PARA ELABORACION DE FIANZA) de las presentes Bases o por medio de un cheque de caja
con el talén de elaboracion en donde aparezca el nombre del proveedor adjudicado.

Recibira en el correo de notificacion de Orden de Compra, la forma y requisitos para
presentar la garantia en el caso de aplicar.

CONTRATO:

El contrato debe ser firmado por el representante legal que figure en el acta constitutiva de
la empresa o en su defecto por quien hubiere acudido a los actos del concurso siempre que
cuente con poder suficiente.

Una vez elaborado el contrato por la Direccién Juridico Consultivo, la misma notificara via
correo electrénico al interesado, para que comparezca a la ejecuciéon de los tramites
correspondientes.

Si el interesado no firma el contrato por causas imputables al mismo, la convocante podra
sin necesidad de un nuevo procedimiento, adjudicar el contrato al licitante que haya
obtenido el segundo lugar, siempre que la diferencia en precio con respecto a la proposicién
inicialmente adjudicada no sea superior a un margen del diez por ciento.

ANTICIPOS:

Como requisito indispensable, el licitante debera plasmar en su propuesta econémica si
requiere de un anticipo, en caso de no manifestarlo, se dara por enterado que no desea se
aplique un anticipo y no podra solicitarse posteriormente en ninguna etapa del proceso de
contratacién, el no asentarlo en las propuestas no es motivo de desechamiento. Dicho
anticipo no podra ser mayor a un 50%.

El licitante adjudicado deberd constituir una garantia mediante pdliza de fianza para recibir
el anticipo y la orden de compra, misma que deberd estar en Moneda Nacional, por el 100%
(cien por ciento) del monto del anticipo, de acuerdo al articulo 66 del Reglamento de
Compras, Enajenaciones y Contrataciones de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco.

SANCIONES:
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En términos del articulo 166 y demds aplicables del Reglamento de Compras, Enajenaciones
y Contratacién de Servicios del Municipio de Zapopan Jalisco, los proveedores y licitantes
gue infrinjan las disposiciones contenidas en el Reglamento anteriormente ya citado y en
las correspondientes bases, seran sancionados por la Contraloria Ciudadana de Zapopan.
De manera enunciativa, mas no limitativa, las sanciones podran consistir en apercibimiento,
inhabilitacion hasta por cinco afios o cancelacion del registro como proveedor del
Municipio.

V. INCONFORMIDADES.

Conforme a lo dispuesto por el articulo 124 y 125 del Reglamento de Compras,
Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco; asi como lo
establecido en los articulos 13 y 16 fraccién 1, IV y XLIII del Reglamento Interno de la
Contraloria Ciudadana y de los Procesos de Fiscalizacidn del Municipio de Zapopan, Jalisco;
la Contraloria es la Dependencia competente para conocer de la instancia de inconformidad
gue se interponga en contra de los actos de procedimientos de contrataciones publicas
siguientes:

La convocatoria y las juntas de aclaraciones.

El acto de presentacion y apertura de proposiciones.
El fallo emitido por la convocante.

La cancelacién de la licitacion.

Actos u omisiones por parte de la convocante.

Por lo que el escrito correspondiente deberd presentarse en las oficinas del Organo Interno
de Control del Municipio, dentro de los plazos y cumpliendo con los requisitos establecidos
en los articulos 126 y 127 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratacién de
Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, ubicadas en el Piso 2 del Centro Integral de
Servicios de Zapopan (CISZ), con domicilio en Prolongacién Laureles # 300, Colonia Tepeyac,
C.P. 45160, del Municipio de Zapopan, Jalisco.
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FORMATO A
DESCRIPCION DETALLADA DE PRODUCTOS, BIENES O SERVICIOS SOLICITADOS
Requisicion: 202601526

La requirente Direccion de Conservacion de Inmuebles adscrita a la Coordinaciéon General
de Gestion Integral de la Ciudad Requiere de los siguientes Productos, Bienes o Servicios
con las condiciones, especificaciones, cantidades, garantias y requisitos que se detallan a
continuacion:

CONSIDERACIONES PARA LA PROPUESTA TECNICA

CANT u. PRODUCTO, BIEN O .

PDA. MEDIDA SERVICIO DESCRIPCION DETALLADA

Mantenimiento Manter'nmlento pre\{entlvo y

i correctivo para los sistemas
1 1 Servicio prevent|.vo y hidroneumaticos instalados en
correctivo los inmuebles del municipio de

Zapopan (consultar catalogo).
CATALOGOS DE CONCEPTOS

REQUISICION 202601526 "MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMAS HIDRONEUMATICOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (CONSULTAR CATALOGO).

CONSULTAR ACTIVIDADES INCLUIDAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN FICHA TECNICA
UNIDAD
DE
MEDIDA
SISTEMAS DE HIDRONEUMATICOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN

CODIGO CONCEPTO CANTIDAD

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRO CULTURAL NUEVO MEXICO SERVICIO 1
A1l |1PZA|TANQUE MARCA HYDRA MOD. ALTAPRO 24L PRESION MAX. 150 PSI. CAPACIDAD DE 20 GAL

A.1.2 |2 PZA | BOMBA CENTRIFUGA MARCA ESPA MOD. PRISMA 35 TRIFASICA DE 3 HP
A.1.3 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ORANGE PUMPS 0-200 PSI

A.1.4 |2 PZA | INTERRUPTORES DE PRESION ACCION ESTANDAR SERIE 5000 CON ALIMENTACION A 12V DE 50 PSI
RELE TEMPORIZADOR ELECTRONICO MARCA FINDER MOD. 72,42,0,024,000 ALIMENTACION DE 14V
AC/DC

ELIMINADOR DE VOLTAJE DE 24V ENTRADA 127-277V~ MARCA WINLED (WEL-011) SALIDA DE 24V-
4,17A DE 100W.

VARIADORES DE FRECUENCIA IP65 PARA MONTAJE Y APLICACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA A
PRESION CONSTANTE. MARCA L-DRIVE MOD. L-DRIVEMT 230V/10A

TABLERO ALTERNADOR CON VARIADORES DE VELOCIDAD MARCA HYDRA CON 2 PERILLAS SELECTORA
CON 3 POSICIONES E INDICADORAS LED.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRO CULTURAL CONSTITUCION SERVICIO

TANQUE PRECARGADO MARCA: HYDRA, MODELO: ALTAPRO 24LV, (HORIZONTAL). PRESION MAXIMA
150 PSI, CAPACIDAD DE 20 GALONES.

A.2.2 | 2PzA | BOMBA CENTRIFUGA MARCA: ESPA, MODELO: PRISMA35 4 N TRIFASICA, 3 HP.

A.2.3 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION MARCA: ORANGE PUMPS 0-300 PSI.
A.2.4 | 2PZA | INTERRUPTOR DE PRESION DE ACCION ESTANDAR, SERIE 5000 CON ALIMENTACION A 12v, 50PSI

RELE TEMPORIZADOR ELECTRONICO MARCA: FINDER, MODELO: 72,42,0,024,0000, ALIMENTACION 24v,
AC/DC DOS SALIDAS DE RELE (CONTACTO A1-A2)

ELIMINADOR DE VOLTAJE 24v ENTRADA 127-277v, MARCA WINLED (WEL-011) SALIDA 24v CC, 4.17A DE
100W

A15 |1PZA

Al6 |1PzZA

Al7 |2PzZA

A.18 |1PzZA

A2.1 | 1PZA

A25 | 1PZA

A2.6 | 1PZA
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VARIADOR DE FRECUENCIA IP65 PARA MONTAJE Y APLICACIONES DE SUMINISTRO DE AGUA A PRESION
CONSTANTE, MARCA: L-DRIVE, CODIGO: L-DRIVEMT 230v, 10A

TABLERO CON VARIADORES DE VELOCIDAD MARCA: HYDRA, CON DOS PERILLAS SELECTORAS DE TRES
POSICIONES E INDICADORES LED.

A3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRO CULTURAL SAN ISIDRO SERVICIO 1

A.3.1 | 1pzA | TANQUE HIDRONEUMATICO AQUA PAK PRO. CAPACIDAD DE 80 GALONES
A.3.2 | 1PzA | MANOMETRO DE PRESION ALTAMIRA 0-100 PSI
A.3.3 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR DE25-60 PSI. 2 POLOS 110-220V. ALTAMIRA
A.3.4 | 1PZA | BOMBA CENTRIFUGA AQUA PAK. MODELO: AP-10XB-1127 DE 1HP. 127V. CAPACITOR 45uF
A.3.5 | 1PZA | RELE TERMICO SIEMENS SIRUS. 3RU1126-1KBO DE 6 - 12.5 AMPERES
A.3.6 | 1PZA | CONTACTOR MARCA SIEMENS SIRUS 3RT1023-1A. CON CONEXION A BOBINA 220V. DE 40AMPERES
A.3.7 | 1PZA | GABINETE SIEMENS SO 11-16A 220V.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRO CULTURAL LAS AGUILAS SERVICIO
A.4.1 | 1PZA | TANQUE HIDRONEUMATICO MARCA EVANS DE 80 L (21,1 GAL)
A.4.2 | 1pzA | CONTROL MARCA ECONOMAX DE VELOCIDAD VARIABLE MODELO EM-5300
A.4.3 | 1PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL MARCA ABB RIEL DIN.
A4.4 | 1pzA | BOMBA MARCA MARSHALL MODELO BC3-300 DE 3HP CON DESCARGA DE 3"
A.4.5 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA DE 0-100 PSI
A.4.6 | 1PZA |INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR DE 25-50 PSI
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MERCADO CONSTITUCION SERVICIO
A5.1 | 1pzA | TANQUE HIDRONEUMATICO MARCA AQUOR 75-100 PSI CON CAPACIDAD DE 65 GALONES
A5.2 | 2PzA | BOMBAS MULTIETAPAS HORIZONTAL PRISMA35 3N DE 2HP /3 FASES

TABLEROS CON VARIADORES DE VELOCIDAD, AMBOS CON UNA PERILLA SELECCIONABLE DE DOS
POSICIONES CON INDICADORES LED.

VARIADORES DE FRECUENCIA PARA MOTORES, MARCA OBERLICH DE 5 HP CADA UNO, 18A, 220V
MOD.S00-0040G1.

A.5.5 | 1PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL SQUARE DE 20A / BIFASICA

A.5.6 | 2PZA | INTERRUPTORES TERMOMAGNETICOS PARA CADA BOMBA MARCA ENERWELL DE 20A.
A.5.7 | 2PzA | INTERRUPTORES DE PRESION ESTANDAR MARCA ALTAMIRA DE 20-40 PSI, 2 POLOS 110/220V
A5.8 | 1PzA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA DE 0-100 PSI.

A6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MERCADO ATEMAJAC SERVICIO 1

TANQUE HIDRONEUMATICO MARCA ALTAMIRA PRO LV, MODELO ALTAPRO8LV CON CAPACIDAD DE 20
GALY PRESION MAXIMA DE 150 PSI.
A.6.2 | 2PzZA | BOMBA CENTRIFUGA MULTIETAPA VERTICAL MARCA ESPA MODELO MULTI455N TRIFASICAS DE 5,5 HP

A.6.3 | 1PZA | BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA MARCA SIEMENS TIPO JH10 DE 10HP.
A.6.4 | 2PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO TRIFASICO MARCA SQUARE DE 40A
A.6.5 | 2PZA | INTERRUPTOS TERMOMAGNETICO DE 20A

INTERRUPTOR DE TEMPORIZADOR DIGITAL PROGRAMABLE DIGITAL TIMER / SWITCH MODELO KG3165
220V/25A.
A.6.7 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION MARCA SQUARE DE 20-100 PSI DE 2 POLOS 110-220V.
VARIADOR DE VELOCIDAD MARCA HIDROCONTROL (R-DRIVE) MODELO: RDRIVEPATTPL18/230.
TRIFASICO CON ENTRADA DE 170-220V Y SALIDA A 230V DE 18A.
ARRANCADOR A TENSION PLENA DE ESTADO SOLIDO HIDROCONTROL SERIE PROCONTROL DE 3 FASES A
230V/25A.
A.6.10 | 2PZA | CONTACTOR TRIFASICO MARCA METASOL MODELO (MC-18B) DE 18A.
A.6.11 | 1PzA | CENTRO DE CARGA TRIFASICO MARCA HYDRA
A.6.12 | 1PZA | GABINETE PARA PROGRAMADORES DE ARRANQUE
A.6.13 | 1PzA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA DE 0 A 300 PSI.
A7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MERCADO CIUDAD GRANJA SERVICIO 1
A.7.1 | 1pzA | TANQUE PRECARGADO ALTAMIRA CON CAPACIDAD DE 119 GALONES
A.7.2 | 2PzA | BOMBA SUMERGIBLE 220v. AQUA PAK DE 1 HP
GABINETE ALTAMIRA MODELO: TASA2 21220H. CON DOS PERILLAS SELECIONEBLES DE DE POSICION
PARA CADA BOMBA'Y ALARMA POR NIVEL CRITICO DE AGUA DE LA CISTERNA

CAJA DE CONTROL PARA MOTORES SUMERGIBLES MARCA AQUA PAK. MODELO: CCQA 1230. INCLUYE
INTERRUPTOR DE ENCENDIDO/APAGADO PROTEGIDO CONTRA HUMEDAD Y POLVO

A.7.5 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION MARACA: ADCCOM. CAPACIDAD DE 0-160 PSI.

A2.7 | 2PZA

A2.8 | 1PZA

A5.3 | 2PZA

A5.4 | 2PZA

A6.1 | 1PZA

A6.6 | 2PZA

A.6.8 | 1PZA

A.6.9 | 1PZA

A7.3 | 1PZA

A7.4 | 2PZA
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A.7.6 | 1PZA | ALTERNADOR-SIMULTANEADOR 2 MOTOBOMBAS ALTAMIRA. MODELO: ALT-2B-VD12.
A.7.7 | 2PzA | CONTACTOR MAGNETICO MARCA: ENERWELL. MODELO: EW-CR-12-M. 25 AMPERIOS. A 220v
A.7.8 | 2PzA | PASTILLA TERMICAS ENERWELL MODELO: EW-IT1P. 1 POLO 230/400V
A.7.9 | 2PzA | RELE TERMICO ENERWELL MODELO: EW-GM--10 CAPACIDAD DE 6-10 A
A.8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COLMENA SAN JUAN DE OCOTAN SERVICIO 1
A.8.1 | 1PZA | TANQUE PRESURIZADO HIDRONEUMATICO MARCA ALTAMIRA MODELO MD1805.HASTA 125PSI.
A.82 | 2PzA | BOMBA SUMERGIBLE DE 4" EN ACERO INOXIDABLE DE 1 HP. DESCARGA DE 1 1/2"
A.8.3 | 2PzA | GUARDAMOTORES TRIFASICOS MARCA SCHNEIDER MODELO GV2ME10.
A.8.4 | 2PzZA | INTERRUPTOR DE PRESION MARCA ALTAMIRA, UNO DE 30-50PSI'Y OTRO DE 35-55 PSI.
A.8.5 | 1PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA WEG
A.8.6 | 1PZA | RELE MARCA LITTELFUSE MODELO ALT-230-S 195-250VAC 50/60HZ.
A.8.7 | 2PzA | CONTACTOR SCHNEIDER ELECTRIC MODELO LC1DO09 3 POLOS, 220V. 9A.

A88 | 1p7A TABLERO DE CONTROL ALTAMIRA CON 2 PERILLAS AJUSTABLES DE POSICIONES PARA CADA BOMBA'Y
o ALARMA POR NIVEL CRITICO DE AGUA DE LA CISTERNA.

A9 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COLMENA MIRAMAR SERVICIO 1

TANQUE PRESURIZADO HIDRONEUMATICO MARCA ALTAMIRA PRO-XLB.HASTA 125PSI. CAPACIDAD DE
AS.1 | 1PZA
119 GALONES
A9.2 | 2PZA | BOMBA CENTRIFUGA ALTAMIRA MODELO: LOTUS200-0-1/3234. DE 2HP. 3 FASES.

A.9.3 | 2PzA | CONTACTOR MARCA: ABB MODELO:AS12-30-10. 3 POLOS, 220V. 25 AMPERES.
A.9.4 | 2PZA | INTERRUPTOR DE PRESION MARCA ALTAMIRA, MODELO: SW-KPI35. DE 2.9-116 PSI.
A.9.5 | 2PZA | GUARDAMOTOR TRIFASICOS MARCA: ABB MODELO: MS116 DE 10-16AMPERES.
A.9.6 | 1PzZA | MANOMETRO DE PRESION ALTAMIRA DE 0_100 PSI

TABLERO DE CONTROL FOSTEK MODELO: 3C2KS3 CON 2 PERILLAS AJUSTABLES DE POSICIONES PARA
CADA BOMBA Y ALARMA POR NIVEL CRITICO DE AGUA DE LA CISTERNA.

A.10 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ACADEMIA TECOLANDIA SERVICIO 1
A.10.1 | 1PZA | TANQUE PRECARGADO MODELO: PRES-FIXO5E-24L CAPACIDADA 6,3 GALONES
A.10.2 | 1PzA | BOMBA CENTRIFUGA FIX O5E AQUA PAK. MODELO: PO 45-80882. 110v. 0,5HP
A.10.3 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION ALTAMIRA 20-50 PSI, 2 POLOS 110-220v
A.10.4 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION ALTAMIRA 0-100 PSI
A11 MAVTENMENTO PREVENTVO DE SCUBDRONCANNO __ sevico 1 [
A.11.1 | 1PZA | TANQUE PRESURIZADO, MARCA EVANS, MODELO: HYDRO SMART DE 13,2 GALONES |
A.11.2 | 1PzZA | BOMBA SUMERGIBLE DE 3HP.

VARIADOR DE FRECUENCIA O CONTROLADOR INTELIGENTE DE LA BOMBA, PRESION CONSTANTE,
A.11.3 | 1PZA | MARCA EVANS, MODELO: EVANS-PRESS-3,0, 10A, ALIMENTACION 200-240v, 2,2 kW (3HP), 1,6 MPa
(232 PSI), LINEA DE SALIDA A LA BOMBA: TRIFASICA

A.12  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BIBLIOTECA LA VENTA DEL ASTILLERO  SERVICIO 1

A.12.1 | 1PZA | TANQUE HIDRONEUMATICO PRECARGADO MARCA ALTAMIRA MODELO PRO-XLB26 DE 119 GAL.
A.12.2 | 1pzA | BOMBA MARCA PRISMA DE 0,5 HP.

A.12.3 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR MARCA ALTAMIRA DE 20 A 50PSI.

A.12.4 | 1pzA | CONTROL MARCA ESPA CON CONEXION A 110V.

A.12.5 | 1pzA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA 0-100PSI.

A.13  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SANIDAD ANIMAL CISAZ SERVICIO 1
A.13.1 | 2PzA | TANQUE ALTAMIRA PROXLB 120 GALONES

A.13.2 | 1pzA | TANQUE HIDRONEUMATICO ALTAMIRA SERIE PROXLB DE 60 GALONES

A.13.3 | 3PZA | BOMBA CENTRIFUGA MARCA: ALTAMIRA TXE. MODELO: T3.5 XE30-3. TRIFASICO 3HP.
A.13.4 | 2PzA | MANOMETRO DE PRESION ALTAMIRA DE 0-100 PSI.

A.13.5 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR ALTAMIRA DE 20-50 PSI.

A.13.6 | 3PZA | RELE DE INTERFAZ ENCHUFABLES MARCA: ABB CR-U230AC3. VOLTAJE DE BOBINA 230V.

FUENTE DE ALIMENTACION DE CARRIL DIN ABB CP-D 24/1.3. PROPORCIONA UNA TENSION DE SALIDA
DE 24V CC. POTENCIA DE 30W.

PLC MARCA: CRUZET MILLENIUM 3 CD20. CON 12 ENTRADAS DIGITALES DE 24 VCCY 8 SALIDAS DE RELE
DE 8A.

A.13.9 | 3PZA | PASTILLA TERMICA TRIFASICA ABB 20A. C/U PARA PROTECCION DE UNA BOMBA CENTRIFUGA

VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA: DANFOSS. MODELO: MICRO DRIVE FC 51. CONEXION 1X200-240V.

A9.7 | 1PZA

A13.7 | 1PZA

A13.8 | 1PZA

A.13.10 | 3PZA

310 | 3PZA 15 akw. 3HP

Cédigo | FOR-07020000-10 | o 01 Fecha 1 26 reb-2026 Fechade | >4-Mar-2026 | P8 17de
Versién de emisién actualizacion 43




Iy -
@ Adquisiciones BASES DE LICITACION PUBLICA quopq,nvn

cién e
Gugemamental

Admini
Innovacion

TRANSMISOR DE PRESION INDUSTRIAL MARCA: TECHOLO. SENAL DE SALIDA ELECTRICA DE 4 A 20 mA.
VOLTAJE DE ALIMENTACION DE 8 A32 V.

TABLERO DE CONTROL 3 BOMBAS CON TRES PERILLAS SELECTORAS DE MANEJO Y TRES INDICADORES
LED MARCA: ABB. MODELO: SR2 TYPE 3R. 12 IP65.

A.14  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MEJORAMIENTO URBANO SERVICIO 1

A.14.1 | 1PZA | TANQUE MARCA AMTROL MODELO CD-86/INT-CH17002 DE 86 GALONES. DE 86 GALONES.
A.14.2 | 1pzA | BOMBA SUMERGIBLE 1HP

A.14.3 | 1pzA | MANOMETRO DE PRESION MARCA AQUEX DE 0-100 PSI.

A.14.4 | 1pzA | INTERRUPTOR DE PRESION MARCA AQUEX DE 30- 50PSlI.

A.14.5 | 1pZA | CONTACTOR BIFASICO MARCA SIEMENS DE 20A MODELO:02-3450-7110.

A.14.6 | 1PzA | RELE TERMICO MARCA SIEMENS MODELO:3RU2116-1JBO0.

TABLERO TRIFASICO MARCA SQUARE CON PALANCA SECCIONABLE A 2 POSICIONES./BOTONERA DE
ARRANQUE Y PARO DE EMERGENCIA.
A.15 POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PAVIMENTOS SERVICIO 1

A.15.1 | 1PZA | TANQUE PRECARGADO MARCA WELLXTROL MODELO. WX-250/INT-WX250 DE 44 GAL.
A.15.2 | 3PzA | BOMBA DE POSICION VERTICAL MARCA ALTAMIRA MODELO. T35XE40-4 DE 4HP

A.15.3 | 1PzA | MANOMETRO DE PRESION DE 0-200 PSI.

A.15.4 | 3PzA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO MARCA ABB MODELO T-FAL DE 25A

A.15.5 | 3PZA | VARIADOR MARCA ABB MODELO.ACS355-03E317A6-2 PARA CADA UNA DE LAS BOMBAS.
A.15.6 | 3PzA | BLOQUE DE DISTRIBUCION MARCA ABB MODELO DBL125 DE 125A.

A.15.7 | 1PZA | TABLERO DE CONTROL CON 3 PERILLAS AJUSTABLES DE CADA UNA DE LAS BOMBAS

A.16 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MUSEO MAZ SERVICIO 1
A.16.1 | 2PZA | TANQUE HIDRONEUMATICO MARCA CHALLENGER MMODELO MA-02368 DE 119 GALONES.
A.16.2 | 2PzA | BOMBA MARCA VALSI 127/220 DE 1 HP.

A.16.3 | 2PzA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA DE 0-100 PSI.

A.16.4 | 2PZA | INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR DE 20-60 PSI.

A.16.5 | 1PZA | CONTROL MARCA SIEMENS CON BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO DE EMERGENCIA.
A.16.6 | 1PzA | CONTROL MAGNETIC SWITCH CON BOTONERA DE ARRANQUE Y PARO DE EMERGENCIA.
A.16.7 | 1PZA | GUARDAMOTOR MARCA SIEMENS MODELO 3RT2026-1AK60.

A.16.8 | 1PZA | GUARDAMOTOR MARCA METASOL MODELO MC-18B.

A.16.9 | 1PZA | CONTACTOR SIEMENS MODELO 3RU1126-4AB0O. AMPEJARE AJUSTABLE DE 3-6,9 A.
A.16.10 | 1PZA | CONTACTOR MARCA LS MODELO MT-32/3K.

A.17  POLIZA DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE MUSEO MAZ (ESTACION) SERVICIO 1
A.17.1 | 1PzA | TANQUE PRESURIZADO MARCA: ALTAMIRA PRO MODELO: PRO-XLB119 DE 119 GALONES.

BOMBA PRESURIZADORA VERTICALES ALTAMIRA TXE. MODELO: MAPT2P 103234. TRIFASICAS
3X220/480v DE 10HP.

A.17.3 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION ALTAMIRA DE 0-20 PSI.

FUENTE DE ALIMENTACION INDUSTRIAL PARA RIEL DIN DE LA MARCA: HZGWS. MODELO: GSW-P3000
DP36-24 CON UNA SALIDA DE 24v Y 1,5A.

PLC SIEMENS. MODELO: LOGO 12/24RCE. ALIMENTACION DE 12/24v DC. CUENTA CON 4 SALIDAS DE
HASTA 10A

A.17.6 | 2PzA | CONVERTIDERO BIDIRECCIONAL TRANSPARENTE Y TRANMISION ENTRE RS483 A ETHERNET.

A.17.7 | 2PzA | VARIADOR DE FRECUENCIA POWER ELECTRONICS DE LA SERIE SD300. 200/240vX3 CAPACIDAD DE 24A.

MODULO DE PANTALLA DE TEXTO SIEMENS LOGO T DE MODELO: 6ED1055-4MH08-0BA1
ALIMENTACION: 12/24v DC. O 24 AC.

GABINETE PRO FLOSWER PRESURIZACION INTELIGENTE VELOCIDAD VARIABLE CON DOS PERILLAS
SELECIONABLES DE 3 POSICIONES CON 3 LUCES LED DE SENALIZACION.MODELO: SCPFB2-10/3230
A.18 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE COMISARIA DE SEGURIDAD PUBLICA SERVICIO 1

A.18.1 | 1pzA | TANQUE PRECARGADO MARCA: WELLXTROL. MODELO: WX_251. CAPACIDAD 126 GALONES.
A.18.2 | 2PZA | BOMBA CENTRIFUGA SIEMENS TIPO JM100. MODELO: 1AI-71/2-2 TRIFASICA DE 7,5 HP.
A.18.3 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION MARCA: INSTRUTEK DE 0-100 PSI

TRANSMISOR DE PRESION COMPACTO MARCA: DANFOSS MODELO: MBS 3000 SENAL LOGICA DE 4-
20mA
A.18.5 | 2PZA | PASTILLA TERMICA TRIFASICA MARCA: SEGATEK MODELO: DZ47-63 DE 32 AMPERES 414V.

VARIADOR DE FRECUCENCIA VLT MARCA: DANFOSS MODELO: MICRO DRIVE FC-51 POTENCIA (7,5 HP)
ENTRADA 3X380-480v.

A.13.11 | 1PZA

A.13.12 | 1PZA

A14.7 | 1PZA

A17.2 | 2PZA

A17.4 | 2PZA

A175 | 1PZA

A17.8 | 1PZA

A179 | 1PZA

A18.4 | 1PZA

A18.6 | 2PZA
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RELE INTELIGENTE MODULAR SCHNEIDER ELECTRIC ZELIO LOGIC SR3B101BD DE SAMPERES,
ALIMENTACION A 24V CC.

A.18.8 | 1pzA | RELE ENCHUFABLE UNIVERSAL ABB CR-U110AC2. VOLTAJE 110 DE 10A

FUENTE DE ALIMENTACION DE CARRIL DIN ABB CP-D 24/1.3. POTENCIA DE SALIDA 30W 1. A DE 90A
264V

GABINETE ALTERNADOR SIMULTANEO 2ABI-2 GM 220V CON PERILLA SELECCIONABLE DE TRES MODOS
Y DOS LUCES LED VERDES PARA SENALIZAR EL ENCENDIDO DE LA BOMBA.

A.19  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RASTRO EQUIPO #1 SERVICIO 1

TANQUE HIDRONEUMATICO MARCA: ALTAMIRA. MODELO: MODELO: ALTAMIRAPRO-MXB119.
CAPACIDAD DE 119 GALONES

A.19.2 | 1pzA | TANQUE MARCA HYDRO SMART CON CAPACIDAD DE 119 GALONES.

A.19.3 | 2PzA | BOMBA SUMERGIBLE MARCA: EVANS DE 2HP.
A.19.4 | 2PzA | VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA: EVANS MODELO: EVANS-PRESS-3.0- DE 3HP. 11AMPERES 220V.
INTERRUPTOR AUTOMATICO PARA MOTORES MARCA: SIEMENS. MODEO: SIRIUS 3RV20114AA15 DE 10

A.18.7 | 1PZA

A189 | 1PZA

A.18.10 | 1PZA

A19.1 | 2PZA

A.19.5 | 1PZA A 16A
A196 | 1p7A INTERRUPTOR AUTOMATICO SIEMENS. MODELO: SIRIUS 3RV1031-4EA16 RANGO AJUSTABLE DE
T SOBRECARGAS 22 A 32A.

A.19.7 | 1PZA | PASTILLA TERMICA BTICINO DE 16 A. BIFASICO.
A.19.8 | 2PZA | PRESSURE TRANSMITTER MODELO: EVANS PRO_TP16. A 24V
A.19.9 | 1PZA | GABINETE PARA RESGUARDAR VARIADORES Y CONTACTORES DE 40X40 CM.

A.20 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RASTRO EQUIPO #2 SERVICIO 1

A.20.1 | 1PzA | TANQUE HIDRONEUMATICO MODELO: EQTHD126V CAPACIDAD DE 33.4 GALONES.
A.20.2 | 1PZA | BOMBA CENTRIFUGA MARCA: EVANS DE 1 HP. A 127/220V
A.20.3 | 1pzA | MANOMETRO DE PRESION MARCA: ALTAMIRA DE 0-100 PSI
A.20.4 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR DE 30-50 PSI
A.20.5 | 1PzA | CONTACTOR MARCA: SIEMENS TRIFASICO, CON CONEXION A BOBINA 110-120V DE 40 AMPERES.
A.20.6 | 1PZA | RELE TERMICO TRIFASICO MARCA: SIEMENS DE 9-12.5 AMPERES.
A.20.7 | 1PzA | CENTRO DE CARGA PRINCIPAL Q2 CON PASTILLA TERMICA MONOFASICA DE 30 AMPERES.
A.20.8 | 1pzA | PROGRAMADOR DE RIEGO MARCA: RAIN BIRD SIMPLE TO SET. MODELO: STP-400i.

A21 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE RASTRO EQUIPO #3 SERVICIO 1
A.21.1 | 1PZA | TANQUE HIDRONEUMATICO 24 GALONES. MARCA: ALTAMIRA PRO.
A.21.2 | 2PZA | BOMBA PRESURISADORA MARCA: ESPA. MODELO: MULTI45 5 N. TRIFASICO. DE 5.5 HP

VARIADOR DE FRECUENCIA R-DRIVE PLUS DE HIDRONEUMATICOS, TRIFASICO MODELO:
RDRIVEPATTPL18/230 VOLTAJE DE ENTRADA 170-270V, 18 AMPERIOS.
A.21.4 | 1pzA | CENTRO DE CARGA Q3

A.21.5 | 1PZA | PASTILLA TERMICA TRIFASICA 30A

A.21.6 | 2PZA | PASTILLA TERMICA TRIFASICA MARCA: SIEMENS DE 25 A

A.21.7 | 2PZA | SENSOR DE PRESION MARCA: HUBA CONTROL. MODELO: 528.930411. DE 4 A 20 mA. 24V.
A.21.8 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION DE 0-200 PSI MARCAL: ALTAMIRA

A.21.9 | 1PzA | TABLERO DE EQUIPOS MULTIPLES MARCA: ALTAMIRA. MODELO: PD-RDA18TT2M455
A.22  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DIRECCION DE MEDIO AMBIENTE SERVICIO 1
A.22.1 | 1pzA | TANQUE HIDRONEUMATICO MARCA EVANS DE 380 L O 100 GALONES.

A.22.2 | 2PzA | BOMBA SUMERGIBLE TRIFASICA A 220V DE 2HP

A.22.3 | 1PZA | INTERRUPTOR TERMOMAGNETICO GENERAL TRIFASICA DE 30A.

A.22.4 | 2PzA | INTERRPUTOR SELECTOR DE 3 POSICIONES, FUERA, MANUAL Y AUTOMATICO

A.22.5 | 2PZA | INTERRUPTORES DE PRESION MARCA ALTAMIRA DE 2 POLOS A 110/220V 30-50 PSI.
A.22.6 | 1PzZA | MANOMETRO DE PRESION MARCA INSTRUTEK DE 0-100 PSI.

A.22.7 | 1pzA | TRANSFORMADOR ELECTRICO REDUCTOR CON ENTRADA A 220V Y SALIDA A 12V.

CONTACTOR MARCA SIEMENS MOD. SIRUS 3RT (3RT1026), TRIFASICO CON CONEXION A BOBINA A
220V DE 10A.

GUARDAMOTORES O RELEE TERMICOS MARCA ABB MOD.MS116

TRIFASICO DE 6 A 10 AMPERS.

A.21.3 | 2PZA

A22.8 | 2PZA

A22.7 | 1PZA

A.22.8 | 1PZA | GABINETE ALTERNADOR SIMULTANEO 2ABI-2 GM 220V
A.23  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CEMENTERIO SANTA ANA TEPETITLAN  SERVICIO

A.23.1 | 1pzA | BOMBA SUMERGIBLE DE 1 HP.
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A.23.2 | 1pzA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA DE 0-100 PSI.

A.23.3 | 1PZA | CONTACTOR MARCA: ANDELI MODELO: CJX2-1210 DE 20 AMPERES. 220v.

A.23.4 | 1PZA | RELE TERMICO MARCA: ANDELI. MODELO: JR28-25 5A. 380v.

A.23.5 | 1PzA | INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR ALTAMIRA. 20-50 PSI. DOS POLOS 110-220v.

CARCASA PROTECTORA CON PERILLA AJUSTABLE PARA CONTROL DEL EQUIPO, MANUAL FUERA'Y
AUTOMATICO.
A.24  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE SERVICIOS PUBLICOS SERVICIO 1

A.24.1 | 1PZA | TANQUE PRECARGADO ALTAMIRA PRO MODELO: CH-86/CH17002. CON CAPACIDAD DE 86 GALONES.

BOMBA CENTRIFUGA MARCA: MOTORES US. MPDELO: AJ52 CON POTENCIA NOMINAL DE 5,0 HP.
OPERA A 208/230/460v

INTERRUPTOR DE PRESION MARCA ALTAMIRA. MODELO: SW-KPI35 RANGO DE REGULACION 2,9-116 PSI
DE 10A. 220/440v.

A.24.4 | 2PZA | CONTACTOR MARCA: SPRECHER + SCHUH MODELO: CA7-16-10 3 FASES, 32A. BOBINA A 220v.

A.245 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION MARCA: INSTRUTEK DE 0_160 PSI.
A.24.6 | 2PzA | GUARDAMOTOR MARCA: ABB MODELO: MS 116 CON AMPERAJE AJUSTABLE DE 10-16A
A.24.7 | 1PzA | PASTILLA DE ALIMENATACION GENERAL TERMOMAGNETICA DE 50A.

TABLERO ALTERNADOR SIMULTANEADOR A2BI-5 GM 220v. CON 2 PERILLAS SELECIONABLES DE
MANEJO DE TRES PASOS CON DOS LUCES LED DE MONITOREO DE BOMBAS.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA LAS SERVICIO 1
AGUILAS EDIFICIO A
A.25.1 | 1PzA | TANQUE HIDRONEUMATICO MARCA AQUA PARK 80L.

A.25.2 | 1PzA | BOMBA DE AGUA MARCA AQUA PARK DE 1 HP / 120V.

A.25.3 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR DE 20-50 PSI.

A.25.4 | 1pZA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA DE 0-100 PSI.

A.25.5 | 1PzA | TANQUE HIDRONEUMATICO MARCA EVANS DE 50L MODELO HYDRO-SMART.

A.25.6 | 1PzA | BOMBA MARCA EVANS DE 1 HP CON SUCCION Y DESCARGA DE 1" 110V.

A.25.7 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION INCLUIDO CON LA BOMBA MODELO EAJ100A-050L. (BOMBA PRESURIZADA)

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA LAS SERVICIO 1
AGUILAS EDIFICIO B
A.26.1 | 1pzA | TANQUE PRECARGADO MARCA ALTAMIRA MODELO PRO-XLB MODELO ML1614.

A.26.2 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA DE 0-100 PSI.

A.26.3 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION MARCA ALTAMIRA ESTANDAR DE 25-60 PSI.

A.27 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE UNIDAD ADMINISTRATIVA BASILICA SERVICIO 1

A.27.1 | 1PZA | TANQUE PRESURIZADO MARCA FLOTEC. MODELO: FP7135-01 DE 119 GALONES.

A.27.2 | 1pZA | TANQUE PRESURIZADO MARCA ALTAMIRA MODELO: ALTAMIRA PRO XLT DE 119 GALONES.
A.27.3 | 3PzA | BOMBA CENTRIFUGA MARCA SIEMENS. TIPO: RGZE TRIFASICO. DE 3HP.
A.27.4 | 3PZA | INTERRUPTOR DE PRESION MARCA: SAGINOMIYA. MODELO: SNS-C106MSI. 6KG 20-80 PSI
A.27.5 | 3PZA | CONTACTOR MARCA: ANDELI MODELO: CJX2-1210 660v. 20A.
A.27.6 | 3PZA | GUARDAMOTOR MANUAL MARCA: ABB. MODELO: ABBMS116. CAPACIDAD NOMINAL DE 16 A.
A.27.7 | 1PzA | MANOMETRO DE PRESION DE 0-100 PSI MARCA: ALTAMIRA.

ALTERNADOR SIMULTANEADOR A3BI-3-PLC-220v.CON 3 PERILLAS SELECIONABLES DE MANEJO DE TRES
PASOS CON CUATRO LUCES LED. TRES VERDES DE ENCENDIDO Y UNO ROJO DE NIVEL CRITICO DE AGUA.

MODULO LOGICO INTELIGENTE MARCA: CROUZENT MILLENIUM 3 CD12. ALIMENTACION DE VOLTAJE
DE ENTRADA: 100-240 VAC CUENTA CON SALIDA DE RELEE DE 8 A.
A.28 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ARCHIVO MUNICIPAL SERVICIO 1

A.28.1 | 1PZA | TANQUE MARCA ALTAMIRA MOD. ALT-44 DE 60 GAL (100 PSI MAX)

A.28.2 | 2PzA | TANQUE MARCA VICTORIA 80 GAL (100 PSI MAXIMA)

A.28.3 | 3PzA | TANQUE VERTICAL CON NUMERO DE SERIE 34333260.

A.28.4 | 1PZA | BOMBA CENTRIFUGA MARCA SIEMENS (1RAS 257-2YK34) 3 FASES DE 1,5HP
A.28.5 | 1PZA | BOMBA CENTRIFUGA MARCA PEDROLLO (PUMP CP660M) 3 FASES DE 2HP.
A.28.6 | 2PZA | BOMBA CENTRIFUGA TRIFASICA (AMBOS ENTRADA Y SALIDA 1 1/2")

INTERRUPTOR DE PRESION MARCA ALTAMIRA AMBOS SON ESTANDAR CON RANGO AJUSTABLE DE 20-
70 PSI.
A.28.8 | 1PzA | MANOMETRO DE 10-100 PSI MARCA POMCO.

A.28.9 | 1PzA | CONTACTOR SIEMENS 40 A. 1 CONTACTOR ANDELI C3X2-1210 20A.

A23.6 | 1PZA

A24.2 | 2PZA

A24.3 | 2PZA

A24.8 | 1PZA

A.25

A.26

A27.8 | 1PZA

A279 | 1PZA

A28.7 | 2PZA

Cédigo | FOR-07020000-10 | o 01 Fecha 1 26 reb-2026 Fechade | >4-Mar-2026 | P8 20de
Versién de emisién actualizacion 43




Iy -
@ Adquisiciones BASES DE LICITACION PUBLICA Zapopany

Administracién e
Innovacion Gucemamental

A.28.10 | 2PZA | CONTACTOR TRIFASICO (3 POLOS) AMBOS CON ALIMENTACION A BOBINA 220V/230V 50/60HZ.

GUARDAMOTOR DE 3 POLOS 70A ~415/500/690V TIPO SPRECHER + SCHUH KTA 3-25, RANGO DE
AJUSTE DE 4 A 6,3 AMPERS.
A.28.12 | 1PZA | TERMOMAGNETICO DE 2 POLOS DE 10000A~ 120/240 V MARCA ABB.

A.28.13 | 1PZA | TABLERO CON PERILLA DE SELECCION MANUAL, FUERA'Y AUTOMATICO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE ~ SERVICIO 1
1
A.29.1 | 1PZA | TANQUE PRECARGADO WATER PRO MODELO: WP-119 DE 119 GALONES.

BOMBA CENTRIFUGA VERTICALES. DOS BOMBAS CENTRIFUGAS MARCA TECO MODELO: LAEAJOU-CFS.
TRIFASICAS DE 5,5 HP. UNA BOMBA CENTRIFUGA 5,5 HP.
A.29.3 | 3PZA | PASTILLA TERMICA TRIFASICA MARCA: CARLO GAVAZZ|. MODELO: GSB63 C32. DE 32A.

RELE DE INTERFAZ ENCHUFABLES ABB CR-U230AC3. VOLTAJE DE BOBINA 230v. CAPACIDAD DE SALIDA

A.28.11 | 2PZA

JAWAS)

A.29.2 | 3PZA

A.29.4 | 3PZA 3A

VARIADOR DE FRECUENCIA DANFOSS VLT MIDI DRIVE FC 280. 3,7kW 5,0 HP 3X200-240v 50/60Hz,
A.29.5 | 3PZA

14,3/14,3A.
7296 | 1pzA CONTROLADOR LOGICO PROGRAMABLE (PLC) CORUZET MILLENIUM 3 CD20. CUENTRA CON 12

ENTRADAS, 6 ENTRADAS DIGITALES Y 6 ANALOGICAS. FUENTE DE ALIMENTACION 24 VDC.

TRANSMISOR DE PRESION MARCA: WINTERS MODELO DE LA SERIE: LE3 ALIMENTACION DE 8-32Vdc.

SENAL DE SALIDA 4-20mA.

FUENTE DE ALIMENTACION MONOFASICA (AC/DC CONVERTER) CARLO GAVAZZI MODELO: SPD2430.

A.29.8 | 1PZA | TENSION DE ENTRADA: 100-240 VCA, 47-63HZ. TENSION NDE SALIDA 24 VCC. INTESIDAD DE SALIDA:

1,25A. POTENCIA DE SALIDA 30W.

GABINETE CON TRES PERILLAS SELECIONABLES DE TRES POSICIONES "MANUAL, FUERA Y

A.29.9 | 1PZA | AUTOMATICO"CON CUATRO LUCES LED, TRES VERDES DE ENCENDIDO DE BOMBAS Y OTRO ROJO DE

NIVEL CRITICO DE AGUA.

A.29.10 | 1PzA | MANOMETRO DE PRESION MARCA: WINERS DE 0-100 PSl.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROTECCION CIVIL Y BOMBEROS BASE ~ SERVICIO

2
A.30.1 | 1PZA | TANQUE PRECARGADO DE 26 GALONES, MARCA: ALTAMIRA PRO LV.

A.30.2 | 1PZA | BOMBA DE AGUA CON PRESOSTATO MARCA: VICTORIA SISTEMA DE BOMBEO, RAINFORCE AF3-150W
A.30.3 | 1PZA | BOMBA CENTRIFUGA MARCA: WEG, MODELO: B56J TRIFASICA DE 3HP.

A.30.4 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION, MARCA ALTAMIRA DE 0-100 PSI

A.30.5 | 1PZA | RELEVADOR DE SOBRECARGA, CLASE DE DISPARO: 20, RANGO DE CORRIENTE: 17,0 A 24,0 A, 3 POLOS
A.30.6 | 1PzA | CONTACTOR MAGNETICO, 18A, 3 POLOS, 110v CA, LC1D18F7 SCHNEIDER ELECTRIC

A.30.7 | 1PZA | SCHNEIDER ELECTRIC CONTACTOE EN GABINETE LE1D18F7, 3 POLOS 110v, 18A

A.29.7 | 1PZA

A31 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROTECCION CIVILY BOMBEROS BASE ~ SERVICIO 1
' 3
A311 | 1p7A TANQUE POSICION VERTICAL MARCA EVANS CON CAPACIDAD DE 150L (39 GAL) PRESION MAXIMA DE

150 PSI.
A.31.2 | 1PZA | BOMBA CENTRIFUGA MARCA CENTURY (K56AD04F31) MONOFASICO (1F) DE 2 HP.

A.31.3 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA DE 0-100 PSI.

A.31.4 | 1PZA | INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR MARCA ALTAMIRA DE 20-40 PSI A 2 POLOS 110/220V.
A.31.5 | 1PZA | CONTACTOR TRIFASICO MARCA ANDELI (CJX2.1210) DE 20A CON CONEXION A BOBINA DE 110V.
A.31.6 | 1PZA | GUARDAMOTOR TRIFASICO MARCA ANDELI (JR28-25) DE 4-10A.

CAJA DE CONTROL O PANEL ELECTRICO CON 1 INTERRUPTOR DE PALANCA SELECCIONABLE PARA 2
POSICIONES.
A.31.8 | 1pzA | CENTRO DE CARGA PRINCIPAL CON TERMOMAGNETICO BIFASICO SQUARE DE 20A.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PROTECCION CIVILY BOMBEROS BASE ~ SERVICIO 1
4
A.32.1 | 1PzA | TANQUE HIDRONEUMATICO PRECARGADO DE 20 GALONES

A.32.2 | 2PzA | BOMBA MARCA KOR DE 3HP CADA UNA, CON DESCARGA DE 2"

A.32.3 | 2PZA | VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA HIDROCONTROL MODELO TEWX-2B/6-10/220.
A.32.4 | 1PZA | CENTRO DE CARGA PRINCIPAL MARCA SQUARE Q2.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE VILLA FANTASIA OFICINAS SERVICIO 1
ADMINISTRATIVAS

TANQUE HIDRONEUMATICO MARCA FPS (FPS44) CON CAPACIDAD DE (167L) 44 GALONES Y PRESION
MAXIMA DE 125 PSI.

A.33.2 | 2PzA | BOMBA CENTRIFUGA MULTI35 3N TRIFASICAS DE 2HP CADA UNA, ENTRADA DE 1" Y SALIDA DE 1 1/4".

A31.7 | 1PZA

A.32

A.33

A33.1 | 1PZA
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A.33.3 | 2PzA | INTERRUPTOR DE PRESION MANUAL MARCA DANFOSS KPI35 DE 20-110PSI.

GUARDAMOTOR TRIFASICOS MARCA SCHNEIDER (LC1D12) 25A TRIFASICO CON CONEXION A BOBINA A
110-120V.
A.33.5 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION ALTAMIRA DE 0-100 PSI.

A.33.6 | 1PzA | TERMOMAGNETICO DE 40A MARCA SQUARE.

TABLERO DUPLEX ALTERNADOR SIMULTANEO MARCA ALTAMIRA MOD.TASAZ 33230H, ALIMENTACION
TRIFASICA SON SELECTOR DE 3 POSICIONES CON INDICADOR LED.
A.34  MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ZOOLOGICO VILLA FANTASIA SERVICIO 1

A.34.1 | 2PzA | TANQUE HIDRONEUMATICO CAPACIDAD 20 GALONES

A.34.2 | 1PzA | TANQUE MARCA WELLXTROL (WX-102) CON CAPACIDAD DE 20 GAL PRESION MAXIMA 150 PSI
A.34.3 | 1PZA | BOMBA CENTRIFUGA MARCA SIEMENS TRIFASICO MOD. JM100 DE 3HP, SUCCION Y SALIDA DE 11/2".
A.34.4 | 1pzA | BOMBA MARCA EVANS VERTICAL DE 170L DE 45 GAL PRESION MAX 150 PSI.

A.34.5 | 1PZA | GUARDAMOTOR MARCA ANDELI (JR28-25) 5A TRIFASICO.

A.34.6 | 1PZA | CONTACTOR MARCA ANDELI (CJX2-1210) 20A TRIFASICO CONEXION DE LA BOBINA A 110V.
INTERRUPTOR DE PRESION MARCA ALTAMIRA ESTANDAR CON RANGO AJUSTABLE DE 20-70 PSI.

A33.4 | 2PZA

A33.7 | 1PZA

A347 | IPZA | rSES DE ALIMENTACION 1X115/230 VCA MONOFASICO.

r348 | 1pza | CARCASA PROTECTORA CON PERILLA AJUSTABLE PARA CONTROL DEL EQUIPO, MANUAL, FUERA Y
AUTOMATICO.

A35 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE DICOE SERVICIO 1

A.35.1 | 1PZA | TANQUE PRESURIZADO MARCA: WATER PRO. MODELO: WP-86 CAPACIDAD DE 86 GALONES.
A.35.2 | 2PZA | BOMBA CENTRIFUGA PRSIMA MODELO: PRISMA35N-2/32 24 TRIFASICA DE 1,5 HP.
A.35.3 | 1PZA | MANOMETRO DE PRESION MARCA: TRERICE DEO-200 PSI.

RELE LOGICO PROGRAMABLE MODULAR SCHNEIDER ELECTRIC ZELIO LOGIC. SR3B101BDENTRADAS DE
24 VCC. SALIDA: 8A CUENTA CON PANTALL INTELIGENTE Y RELOJ.
A.35.5 | 2PZA | PASTILLA TERMICA TRIFASICA MARCA ABB. MODELO: SH203-C20 CAPACIDAD DE 20A.

A.35.6 | 2PzA | CONVERTIDOR DE FRECUENCIA HC. HIDROCONTROL L-DRIVE MT 230v-10A.

VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA: DANFOSS. MODELO: MICRO DRIVE FC 51. CONEXION 1X200-240V.
2.2KW. 3HP.
A.35.8 | 1PZA | TRANSMISOR DE PRESION MARCA DANFOSS MODELO: MBS 3000. SENAL DE SALIDA: 4 A 20 mA.

RELEVADOR ELECTROMECANICO. MARCA: ASIAON MODELO: 90,2-1-2Z. BOBINA REQUIERE 220/240
VCA. CAPACIDAD 10 A.

FUENTE DE ALIMENTACION DE CARRIL DIN ABB CP-D 24/1,3, TENSION DE ENTRADA 100-240 V CA.
TENSION DE SALIDA: 24V CC. CORRIENTE MAXIMA DE SALIDA: 1,3A.

TABLERO ALTERNADOR SIMULTANEADOR CON DOS PERILLAS SELECCIONABLES DE TRES PASOS Y TRES
LUCES LED. 220v.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRO INTEGRAL DE SERVICIOS SERVICIO

A35.4 | 1PZA

A.35.7 | 2PZA

A359 | 1PZA

A.35.10 | 1PZA

A.35.11 | 1PZA

ZAPOPAN (CIS2)
TANQUE MODELO: PC211R, CAPACIDAD TOTAL: 20 GALONES, PRESION MAXIMA DE OPERACION, 125
PSI, PRESION DE PRECARGA DE FABRICA: 38 PSI, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION: 60°C

A36.1 | 1PZA

CONTACTOR MODELO: 3RT2017, CORRIENTE NOMINA: 12 AMPERIOS, CAPACIDAD DE CARGA: 3 HP A
230V, NUMERO DE POLOS: 3 POLOS PRINCIPALES
A.36.2 | 3PZA | BOMBA TIPO SUMERGIBLE MARCA DANFOSS SERIE MINI DRIVE 3 HP

A.36.3 | 1PZA | PRESOSTATO: ELECTRONICO
MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE BANOS DEL PARQUE DE LAS NINAS Y SERVICIO

A36.1 | 1PZA

LOS NINOS
TANQUE MODELO: PC122R, CAPACIDAD TOTAL: 33.4 GALONES, PRESION MAXIMA DE OPERACION: 125
PSI, PRESION PRECARGA DE FABRICA: 38 PSI, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION: 60°C

A37.1 | 1PZA

CONTACTOR MODELO: 3RT2017, CORRIENTE NOMINA: 12 AMPERIOS, CAPACIDAD DE CARGA 3HP A 230
V, NUMERO DE POLOS: 3 POLOS PRINCIPALES

A.37.3 | 1PZA | PRESOSTATO: MECANICO

A.37.4 | 1PZA | BOMBA TIPO SUMERGIBLE, MARCA: FRANKLIN ELECTRIC, CHALLENGER, 1HP CABALLO

A.38 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE FORO COMETA / AGORA SERVICIO 1

TANQUE MODELO PC211R, CAPACIDAD TOTAL: 62 GALONES, PRESION MAXIMA DE OPERACION: 125
PSI, PRESION DE PRECARGA MAXIMA 38 PSI, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 60°C

CONTACTOR MODELO: 3RT2017, CORRIENTE NOMINAL, CAPACIDAD DE CARGA 12 AMPERIOS,
CAPACIDAD DE CARGA: 3 HP A 230V, NUMERO DE POLOS 3 POLOS PRINCIPALES

A.38.3 | 1PZA | PRESOSTATO: MECANICO
A.38.4 | 1pzA | BOMBA TIPO SUMERGIBLE, MARCA: CHALLENGEDE 1 HP

A37.2 | 1PZA

A38.1 | 1PZA

A38.2 | 1PZA
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A.39 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE CENTRO DE CUIDADOS SERVICIO 1

TANQUE PRESURIZADOR HIDRONEUMATICO MARCA ALTAMIRA MODELO LOTUSD100-4/MT230 150PSI
115LPM.

A.39.2 | 1PZA | BOMBA MULTIETAPAS MODELO LOTUS100-4/3234 DE 1.2 HP.

A.39.3 | 1PzA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA DE 0-100PSI.

A.39.4 | 1PZA | VARIADOR DE FRECUENCIA MARCA HIDROCONTROL AJUSTABLE L-DRIVE.

A40 MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE ASEO PUBLICO SERVICIO 1

TANQUE PRECARGADO MARCA: ALTAMIRA, MODELO: PRES-LO1004127-65X, (VERTICALES). CAPACIDAD
DE 65 GALONES

A.40.2 | 2PzA | MANOMETRO DE PRESION MARCA ALTAMIRA CON RANGO DE PRESION DE 0-200 PSI.

INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR, MARCA ALTAMIRA, FASES X VOLTAJE DE ALIMENTACION
1X115/230 VCA (MONOFASICO), RANGO AJUSTABLE DE PRESION DE 20-70 PSl.

MOTO BOMBA HORIZONTAL MARCA ALTAMIRA, MODELO: LOTUS100-41127, 1 FASE/127v, POTENCIA
1,2HP, kW: 0,9.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE PARQUE DE LAS NINAS Y LOS NINOS/  SERVICIO

A39.1 | 1PZA

A40.1 | 2PZA

A40.3 | 2PZA

A40.4 | 2PZA

FUENTE DIAMANTE
TANQUE MODELO PC211R, CAPACIDAD TOTAL: 62 GALONES, PRESION MAXIMA DE OPERACION: 125

A42.1 | IPZA PSI, PRESION DE PRECARGA MAXIMA 38 PSI, TEMPERATURA MAXIMA DE OPERACION 60°C

CONTACTOR MODELO: 3RT2017, CORRIENTE NOMINAL, CAPACIDAD DE CARGA 12 AMPERIOS,
CAPACIDAD DE CARGA: 3 HP A 230 V, NUMERO DE POLOS 3 POLOS PRINCIPALES

A.42.3 | 1PZA | PRESOSTATO: MECANICO
A.42.4 | 1pZA | BOMBA TIPO SUMERGIBLE TIPO LAPIZ, MARCA: CHALLENGEDE 1 HP

A422 | 1PZA

REQUISICION 202601526 "MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS"

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA SISTEMAS HIDRONEUMATICOS INSTALADOS EN LOS INMUEBLES DEL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN (CONSULTAR CATALOGO).

UNIDAD DE
CODIGO CONCEPTO MEDIDA CANTIDAD

A MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS PARA SISTEMAS DE HIDRONEUMATICOS
Al MANOMETROS

RANGO DE PRESION (PSl) 0-100; TIPO SECO; CONEXION BASE INCLUYE:
A.1.1 | INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREQS, PUESTAEN SITIO Y SERVICIO 1
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

RANGO DE PRESION (PSI) 0-200; TIPO SECO; CONEXION BASE INCLUYE:
A.1.2 | INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREQS, PUESTAEN SITIO Y SERVICIO 1
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

A2 INTERRUPTORES Y SENSORES DE PRESION
A2.1 INTERRUPTOR DE PRESION ESTANDAR

SW3050 AM20; FASES X VOLTAJE DE ALIMENTACION 1 X 115/230 VCA
(MONOFASICO) CONTACTOS AUXILIARES 2NC; DIAMETRO DE CONEXION
1/4"; RANGO AJUSTABLE DE PRESION 20-70 PSI; RANGO DE CALIBRACION
DE PRESION 30-50 PSI INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS,
ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SW3050 AH20; FASES X VOLTAJE DE ALIMENTACION 1 X 115/230 VCA
(MONOFASICO) CONTACTOS AUXILIARES 2NC; DIAMETRO DE CONEXION
1/4"; RANGO AJUSTABLE DE PRESION 20-70 PSI; RANGO DE CALIBRACION
DE PRESION 30-50 PSI INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS,
ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

SW2040 AM20; FASES X VOLTAJE DE ALIMENTACION 1 X 115/230 VCA
(MONOFASICO) CONTACTOS AUXILIARES 2NC; DIAMETRO DE CONEXION
1/4"; RANGO AJUSTABLE DE PRESION 20-70 PSI; RANGO DE CALIBRACION
DE PRESION 20-40 PSI INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS,
ACARREOQS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

A211 SERVICIO 1

A2.1.2 SERVICIO 1

A2.13 SERVICIO 1
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SW2040 AH20; FASES X VOLTAJE DE ALIMENTACION 1 X 115/230 VCA
(MONOFASICO) CONTACTOS AUXILIARES 2NC; DIAMETRO DE CONEXION
1/4"; RANGO AJUSTABLE DE PRESION 20-70 PSI; RANGO DE CALIBRACION
DE PRESION 20-40 PSI INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS,
ACARREOS, PUESTA EN SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA
EJECUCION.

INTERRUPTOR (BREAKER) TIPO QD

PASTILLA INTERRUPTOR QD MPN MX: D115EE; 1X15A 10KA 120/240V
INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREQS, PUESTA EN
SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

SERVICIO

PASTILLA INTERRUPTOR QD MPN MX: D120EE; 1X20A 10KA 120/240V
INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREQS, PUESTA EN
SITIOY TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

PASTILLA INTERRUPTOR QD MPN MX: D130EE; 1X30A 10KA 120/240V
INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREQS, PUESTA EN
SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

PASTILLA INTERRUPTOR QD MPN MX: D140EE; 1X40A 10KA 120/240V
INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREQOS, PUESTA EN
SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

PASTILLA INTERRUPTOR QD MPN MX: D150EE; 1X50A 10KA 120/240V
INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREQS, PUESTA EN
SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

All1

PASTILLA INTERRUPTOR QD MPN MX: D160EE; 1X60A 10KA 120/24V
INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREOS, PUESTA EN
SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

GUARDAMOTORES

SIRIUS 3RV2011 TAMANO SO0 1.4-2.0A 100 KA 1NA + INC INCLUYE:
INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREOS, PUESTAEN SITIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

SERVICIO

Al11.2

SIRIUS 3RV2011 TAMARNO S00 1.8-2.5A 100 KA INA + INC INCLUYE:
INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOQOS, ACARREQS, PUESTAEN SITIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

A113

SIRIUS 3RV2011 TAMARNO SO0 2.2-3.2A 100 KA 1NA + INC INCLUYE:
INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREOS, PUESTAEN SITIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

All4

SIRIUS 3RV2011 TAMARNO SO0 2.8-3.4A 100 KA 1NA + INC INCLUYE:
INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOQOS, ACARREOQS, PUESTA EN SITIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

A115

SIRIUS 3RV2011 TAMARO S00 3.5-5A 100 KA 1NA + INC INCLUYE:
INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOQOS, ACARREQS, PUESTAEN SITIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

All.6

Al12.1

SIRIUS 3RV2011 TAMARNO SO0 4.5-6.3A 100 KA 1NA + INC INCLUYE:
INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREOS, PUESTAEN SITIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

CONTACTORES

SIRIUS 3RT2017 SO0 3HP 220V, 7.5HP 440V, 12A BOBINA 24V DC INC MPN
3RT20171BB42; DE POTENCIA AC-3 12A; 5.5KW/400V 1NC; 24V DC 3
POLOS; TAMARNO S00 3HP CONEXION POR TORNILLO INCLUYE:
INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOQOS, ACARREOS, PUESTAEN SITIO Y
TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

SERVICIO

A12.2

SIRIUS 3RT2023 SO 3HP 220V, 5HP 440V, 9A BOBINA 220V AC 1INA + 1NC
MPN 3RT20231AN20; DE POTENCIA AC-3 9A; 4KW/400V 1NA + 1NC; 220V
AC 50/60HZ; 24V DC 3 POLOS; TAMANO SO CONEXION POR TORNILLO
INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREQS, PUESTA EN
SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO

A12.3

A13

SIRIUS 3RT2028 SO 10HP 220V, 25HP 440V, 38A BOBINA 24V AC 1INA + 1NC
MPN 3RT20281AC20; DE POTENCIA AC-3 38A; 18.5KW/400V 1NA + INC;
24V AC 50/60HZ; 3 POLOS; TAMANO SO CONEXION POR TORNILLO
INCLUYE: INSTALACION, CONEXIONES, INSUMOS, ACARREQS, PUESTA EN
SITIO Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCION.

SERVICIO DIVERSO

SERVICIO
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Servicio Diverso; El presente concepto sera utilizado cuando se detecte la
necesidad de adquirir servicios extraordinarios no contemplados en el
catdlogo, siempre y cuando no rebase la cantidad $8,500.00 (ocho mil
quinientos pesos 00/100 M.N.) mas IVA por evento, para lo anterior el
proveedor adjudicado se compromete a proporcionar el servicio a un
precio que no rebase el 10% de la media del costo obtenido por la
Direccion de Conservacion de Inmuebles mediante una investigacion de
mercado.

A13.1 SERVICIO 1

FICHA TECNICA

FICHA TECNICA "ACTIVIDADES INCLUIDAS PARA EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO PARA SISTEMAS HIDRONEUMATICOS"

CODIGO CONCEPTO UNIDAD | CANTIDAD
ALCANCES DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO A SISTEMAS HIDRONEUMATICOS

MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TANQUE PRECARGADO

DESENERGIZAR Y DESPRESURIZAR EL SISTEMA SERVICIO 1
s VERIFICACION DE LA PRECARGA DE AIRE: LA PRESION DE AIRE DEBE SER 2 PSI POR DEBAIO DELA | . L
PRESION DE ARRANQUE DE LA BOMBA.
AL13 AJUSTE DE LA PRECARGA. SERVICIO 1
AL4 VERIFICACION DE LA MEMBRANA (DIAFRAGMA) SERVICIO 1
LS REVISION FISICA Y CONEXIONES, CONFIRMAR AUSENCIA DE CORROSION, OXIDO O FUGASENLAS | L
CONEXIONES.
AL6 REINICIO DEL SISTEMA. SERVICIO 1
A2.1 LIMPIEZA EXTERIOR SERVICIO 1
A2.2 INSPECCION DE FUGAS SERVICIO 1
A23 VERIFICACION DE RUIDOS Y VIBRACIONES SERVICIO 1
A2.4 REVISION ELECTRICA SERVICIO 1
A25 LUBRICACION DE RODAMIENTOS DEL MOTOR SERVICIO 1

DESMONTAIJE Y LIMPIEZA INTERNA: LIMPIEZA DE IMPULSORES Y DIFUSORES PARA ELMINAR

A26 RESTOS DE CORROSION O SARRO. SERVICIO 1
REVISION DEL SELLO MECANICO: CAMBIAR EL SELLO SI SE OBSERVAN FUGAS O DESGASTE TRAS EL

A2.7 SERVICIO 1
DESARMADO.

s REVISAR EL ESTADO DE LOS RODAMIENTOS DEL MOTOR Y REEMPLAZARLOS EN CASO DE SER SERVICIO )

2 NECESARIO SI HAY RUIDO O JUEGO AXIAL.

VERIFICACION DEL SENTIDO DE GIRO AL REINSTALAR, ASEGURAR QUE EL GIRO CORRESPONDA A

A.2.9 SERVICIO 1

LA INDICACION DE LA CUBIERTA DEL VENTILADOR.
A3 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A MANOMETRO

INSPECCION VISUAL Y LIMPIEZA: LIMPIAR EL VISOR, VERIFICAR AUSENCIA DE FUGAS DE

GLICERINA Y SU NIVEL ADECUADO, INSPECCIONAR QUE EL SELLO ENTRE LA CARCASA Y LA AGUJA
A3.1 ESTE INTACTO Y REVISAR EL PUERTO DE CONEXION DE ROSCA EN BUSCA DE OXIDO O RESIDUOS | SERVICIO 1
DE TEFLON QUE PUEDAN OBSTRUIR LA ENTRADA.

VERIFICACION DE FUNCIONAMIENTO: COMPARAR LA LECTURA DEL MANOMETRO CON UN
MANOMETRO DE PATRON DE REFERENCIA DE MAYOR PRESION PARA CONFIRMAR QUE MIDE

A3.2 CORRECTAMENTE EN TODO EL RANGO DE PSI; AJUSTAR SI LA DESVIACION ES ACEPTABLE, SILA | SERVICIO 1
DESVIACION ES ALTA REEMPLAZAR EL INSTRUMENTO.

A33 EVITAR PICOS DE PRESION QUE NO SUPEREN EL 75% DEL FONDO DE ESCALA DEL MANOMETRO. | SERVICIO 1

34 22}3 IADE SELLADOR TIPO CINTA TEFLON EN LA ROSCA MACHO PARA EVITAR FUGAS DE AIRE O SERVICIO .

A.4 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A INTERRUPTOR DE PRESION DE ACCION ESTANDAR

INSPECCION VISUAL Y DE SEGURIDAD: DESENERGIZAR, INSPECCION DE FUGAS EN DIAFRAGMA'Y
BRIDA PARA DETECTAR FUGAS DE FLUIDO DE AIRE O ACEITE, REVISION DE SU CORRECTA

A4l INTEGRIDAD FISICA DEL EQUIPO E INSPECCION DE CONEXIONES ELECTRICAS EN BUSCA DE CABLES | SERVICIO 1
SUELTOS, TERMINALES OXIDADAS O QUEMADAS.
LIMPIEZA Y MANTENIMIENTO MECANICO: LIMPIEZA DE LA ZONA DE CONTACTOS CON AIRE

Ada COMPRIMIDO, LIMPIEZA DE TERMINALESPARA ASEGURAR BUENA CONDUCTIVIDAD, REVISION SERVICIO .

DEL DIAFRAGMA'Y LUBRICACION DE PARTES MECANICAS MOVILES PARA EVITAR
ATASCAMIENTOS.
A.4.3 CALIBRACION Y VERIFICACION CON MANOMETRO Y MULTIMETRO. SERVICIO 1

PRUEBAS FINALES: ENERGIZAR EL SISTEMA'Y VERIFICAR QUE EL COMPRESOR O BOMBA

Ad4.4 ENCIENDA Y APAGUE A LAS PRESIONES CORRECTAS, EN CASO DE APLICAR. SERVICIO 1
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MANTENIMIENTO PREVENTIVO A RELE TEMPORIZADOR ELECTRONICO

A5.1 INSPECCION VISUAL SERVICIO 1

A5.2 LIMPIEZA FISICA SERVICIO 1

A5.3 ASEGURAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO SERVICIO 1
A6 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A ELIMINADOR DE VOLTAJE

Ab1 LIMPIEZA FISICA CONSITENTE EN ELIMINACION DE POLVO Y SUCIEDAD DE LA CARCASA PARA SERVICIO ]

ASEGURAR LA CORRECTA DISIPACION DEL CALOR.
INSPECCION DE CONEXIONES: VERIFICAR QUE LOS CABLES DE ENTRADA ESTEN FIRMES Y SIN

A6.2 AISLAMIENTO DARADO PARA EVITAR CORTOCIRCUITOS. SERVICIO 4
63 MEDICION DE VOLTAJE USANDO MULTIMETRO PARA SEGURAR QUE LA SALIDA SEA ESTABLE. SERVICIO 1
REVISION DE CARGA: CONFIRMAR QUE NO SE EXCEDA LA CORRIENTE MAXIMA PARA NO FORZAR
A6.4 SERVICIO 1
LA FUENTE.
A7 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A VARIADORES DE FRECUENCIA
LIMPIEZA FISICA Y ENFRIAMIENTO: LIMPIAR POLVO Y/O LODO DEL DISIPADOR DE CALOR DEL
A71 VARIADOR Y CARCASA DEL MOTOR. SERVICIO 1
INSPECCION DEL SELLADO: VERIFICAR QUE LAS PRENSAESTOPAS ESTEN APRETADOS Y EL
A7.2 EMPAQUE DEL VARIADOR NO ESTE DARADO. SERVICIO 1
AJUSTE ELECTRICO: APRETAR LOS BORNES DE ALIMENTACION Y SALIDA DEL MOTOR PARA EVITAR
A7.3 PUNTOS CALIENTES POR VIBRACION. SERVICIO 1
nra REVISION DEL MOTOR Y SENSOR PARA GARANTIZAR LA INTEGRIDAD DEL CABLE DEL SENSOR Y SERVICIO .
7 ASEGURAR QUE NO HAYA FUGAS DE AGUA EN LA CONEXION DEL TRANSDUCTOR.
VERIFICACION DE PARAMETROS: REVISAR LA CORRIENTE MAXIMA CONFIGURADA Y LOS PUNTOS
A7.5 DE CONSIGNA DE PRESION PARA ASEGURAR QUE EL VARIADOR OPERA EFICIENTE EN EL RANGO | SERVICIO 1
DE TRABAJO.
A8 MANTENIMIENTO PREVENTIVO A TABLERO ALTERNADOR CON VARIADORES DE VELOCIDAD
AS1 DESCONEXION SEGURA: APAGAR EL INTERRUPTOR PRINCIPAL SERVICIO 1
A.8.2 DESCARGA DE CONDENSADORES SERVICIO 1
VARIADORES DE VELOCIDAD: LIMPIAR LOS DISIPADORES DE CALOR Y VENTILADORES DEL
A8.3 SERVICIO 1

VARIADOR CON AIRE COMPRIMIDO SECO Y DE BAJA PRESION.

GABINETE: LIMPIAR EL INTERIOR DEL TABLERO, REMOVIENDO POLVO Y HUMEDAD, ATENCION

A8.4 ESPECIAL A TARJETAS ELECTRONICAS. AL 1

FILTROS: LIMPIAR LOS FILTROS DE VENTILACION DE LA PUERTA DEL TABLERO PARA ASEGURAR

A-8.5 UN CORRECTO FLUJO DE AIRE. SERVICIO 1

nee REVISION DE SELECTORES: VERIFICAR QUE EL MECANISMIO SEA CORRECTO SIN ATASCARSE Y QUE | )
RETORNEN CORRECTAMENTE A SU POSICION NEUTRAL.

787 INDICADORES DE LED: VERIFICAR QUE TODAS LAS LUCES PILOTO FUNCIONEN. SERVICIO 1

rgs COMPONENTES DE FUERZA: REVISAR CONTACTORES Y RELES POR DESGASTE O ARQUEOENLOS | . _ .
CONTACTOS.

g VERIFICACION DE VENTILACION: ASEGURAR QUE LOS VENTILADORES DE ENFRIAMIENTO DEL SERVICO .

TABLERO GIREN LIBREMENTE.
A.8.10 TORQUE DE CONEXIONES: APRETAR TODAS LAS CONEXIONES ELECTRICAS. SERVICIO 1
LIMPIEZA DE CONTACTOS CON LIMPIADOR DE CONTACTOS ELECTRONICOS EN BORNES,

A.8.11 SELECTORES Y RELES PARA EVITAR SULFATACION. SERVICIO 1

a2 REVISION DE CABLEADO: VERIFICAR EL PEINADO DE CABLES SEA ORDENADO Y NO EXISTAN SERVICIO )
CABLES PELADOS O CON SIGNOS DE SOBRECALENTAMIENTO.

a13 MEDICION DE VOLTAJES: CON EL EQUIPO ENERGIZADO VERIFICAR LOS VOLTAJES DE ENTRADAY | .
LA SALIDA DE LOS VARIADORES PARA GARANTIZAR LOS RANGOS.

rs1a SIMULACION DE ALTERNANCIA: PROBAR QUE EL RELE ALTERNADOR CAMBIE EL SERVICO .
FUNCIONAMIENTO ENTRE LAS BOMBAS EN CADA CICLO DE ARRANQUE AUTOMATICO.

ais PRUEBA DE SELECTORES: CONFIRMAR EN CADA POSICION QUE EL VARIADOR Y LA BOMBA SERVICO .
RESPONDAN CORRECTAMENTE.

816 DOCUMENTACION: REGISTRAR TODAS LAS ACCIONES, MEDICIONES Y COMPONENTES SERVICO .

REEMPLAZADOS PARA LLEVAR UN HISTORIAL DE MANTENIMIENTO.
ACTVIDADES

‘

VISITA DE LLAMADA DE EMERGENCIA PARA CADA INMUEBLE DEL CATALOGO, APLICABLE PARA
CORRECCION DE FALLAS DURANTE LA VIGENCIA DEL CONTRATO, DE REQUERIR REFACCIONES
B.1 CORRECTIVAS SERAN ADQUIRIDAS POR MEDIO DE LA REQUISICION DEL CATALOGO DE SERVICIO 2
MANTENIMIENTO CORRECTIVO. TIEMPO DE RESPUESTA ANTE UNA LLAMADA DE EMERGENCIA
SERA DE 12 A 24 HRS DE LUNES A DOMINGO DE 8:00 AM A 8:00 PM.

RETROALIMENTACION DE FALLAS MAS COMUNES E IDENTIFICACION DE COMPONENTES DENTRO

B.2 DEL MANTENIMIENTO ANUAL CON PERSONAL DE MANTENIMIENTO DEL MUNICIPIO DE SERVICIO 1
ZAPOPAN.
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B.3 TECNICO. ILIMITADA

(QUIENES PODRAN PARTICIPAR?

Estd dirigida a personas fisicas y/o morales, cuya actividad comercial esté relacionada con
los bienes que se requieren, tengan la capacidad y cumplan o superen las especificaciones
solicitadas en la propuesta técnica; que garanticen proposiciones solventes y que rednan
las mejores condiciones del mercado, asi como cumplir con los requisitos enunciados en las
bases de la presente Licitacion Publica.

CONSIDERACIONES GENERALES

Los participantes deben prever y asumir que las siguientes consideraciones para la
propuesta técnica y econdmica respectivamente, son de caracter obligatorio debiendo
garantizar como minimo lo requerido o condiciones superiores.

En caso de NO ACREDITAR lo sefialado en las condiciones descritas en los presentes
requerimientos de la licitaciéon, su propuesta econdmica y técnica solo servird como
comparativo para determinar el fallo segin convenga a la Direcciéon de Conservacion de
Inmuebles.

La no presentacion de alguno de los requisitos sefialados en el presente anexo, en los
términos indicados, sera motivo de descalificacion.

Los participantes deberan cumplir con lo siguiente:

Al cotizar, se considerara que el licitante juzgo y tomo en cuenta todas las condiciones que
puedan influir en los precios unitarios, tales como ubicacién, condicién de acceso, equipo
de proteccién para su personal, materiales, herramientas y maquinaria.

El licitante debera cotizar la totalidad de los conceptos de los catdlogos a excepcién el
ultimo renglén denominado como “SERVICIO DIVERSQ”, el cual no se cotiza, se manifiesta
en ceros, en su defecto el licitante deberd de manifestar que se compromete a proporcionar
el servicio solicitado a un precio que no rebase el 10% de la media del costo obtenido por
la Direccion de Conservacién de Inmuebles, mediante una investigacion de mercado; la falta
de cotizacién de algun concepto serd motivo de que la propuesta sea desechada.

Se solicita que el licitante que resulte adjudicado se coordine con él con el area
administrativa encargada de la licitacidn, y los supervisores asignados de la Direccidn de
Conservacion de Inmuebles, para establecer las fechas y horarios para la realizacion de los
servicios que podran ser realizados en parcialidades, conforme a la urgencia y los horarios
(los cuales pueden llegar a ser fuera de horarios de oficina, nocturnos o en fines de semana)
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gue minimicen las interrupciones del servicio y las necesidades de los inmuebles o lugares
donde se encuentran instalados los sistemas hidroneumaticos a intervenir.

En caso de ser necesario o de que no se requieran los servicios considerados por la Direccién
de Conservaciéon de Inmuebles, podra cancelar algunos de los servicios especificados en el
catdlogo de conceptos de mantenimientos preventivos, segin se presenten las
necesidades de los inmuebles.

El licitante que resulte adjudicado deberd elaborar un reporte de evidencias del
mantenimiento preventivo por cada equipo intervenido, e indicar como observaciones, en
caso de que exista la necesidad de realizar mantenimientos correctivos que podrian implicar
cambio de alguna refaccidn, o reparacién de fallas encontradas que requieran de servicios
especificos, esto para ser considerado y en su caso dar continuidad en los mantenimientos
correctivos.

Para los servicios considerados en los catdlogos de conceptos de mantenimientos
preventivos y correctivos, aplicara que, si durante el desarrollo de los servicios se
recomienda o se detecta la necesidad de desarrollar servicios correctivos extraordinarios
no contemplados en los catalogos de conceptos, se podran autorizar bajo el concepto
considerado en el ultimo renglén denominado como “SERVICIO DIVERSO” del catdlogo de
conceptos de mantenimientos correctivos, teniendo como limite de costo por servicio el
sefalado en el concepto.

El “SERVICIO DIVERSO” debera ser autorizado previo a su realizacién, por la Direccion de
Conservacion de Inmuebles y sometido a una investigacion de mercado por parte de la
misma.

Para el trdmite de pago el proveedor debera entregar un reporte de evidencias por cada
equipo intervenido, firmado y sellado por la dependencia a cargo del inmueble o en su caso
por el supervisor de la Direccion de Conservacién de Inmuebles a cargo del inmueble, con
fecha de la realizacion del servicio, ubicacién del inmueble del equipo intervenido y
descripcién de los trabajos efectuados y anexo a cada reporte debera presentar evidencias
fotograficas impresas de los servicios realizados.

-ABIERTO (MiNIMOS Y MAXIMOS) el consumo minimo sera de $328,000.00 IVA incluido y
el maximo de $820,000.00 IVA incluido.

CRITERIOS PARA EVALUACION DE LA PROPUESTA TECNICA Y ECONOMICA, Y
ASIGNACION

- BINARIO

Se evaluara que cumpla con las especificaciones minimas requeridas y que oferte el precio
mas bajo, ya sea en la partida, el paquete o la totalidad de la propuesta, con base en el
método de asignacion.

ASIGNACION
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- UNICA PARTIDA

Se asignara a un solo licitante. La evaluacion econémica se llevard a cabo de manera
individual por cada articulo y/o servicio del catidlogo ofertado una vez analizados los
requisitos legales y técnicos. Si alguna de los articulos y/o servicios encuadra en los
supuestos del articulo 71 de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones vy
Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios se procederd al
desechamiento de la totalidad de la proposicion.

Es requisito indispensable cotizar la totalidad de los articulos y/o servicios del catdlogo; a
excepcion el ultimo rengléon denominado como “SERVICIO DIVERSO” de los catalogos de
conceptos, el cual no se cotiza, se manifiesta en ceros, de lo contrario, la propuesta serd
desechada.

DOCUMENTOS A ANEXAR AL SOBRE 1

Las cartas compromiso solicitadas deberdan de estar dirigidas a la Direccién de
adquisiciones del Municipio de Zapopan, Jalisco y estar firmadas por el representante
legal facultado.

1. Carta Compromiso donde el licitante manifieste que se hace responsable de brindar
los servicios en tiempo y forma y que cuenta con estructura técnica, administrativa
y operativa para atender la totalidad de los servicios.

2. Carta compromiso donde el licitante manifieste bajo protesta de decir verdad el
compromiso formal de cumplir de manera cabal con la totalidad de los
requerimientos, especificaciones y alcances operativos establecidos en la Ficha
Técnica que incluye las actividades a realizar en el mantenimiento preventivo para
los sistemas hidroneumaticos.

3. Carta Compromiso donde el licitante manifieste que se compromete a colocar
bombas hidroneumadticas de reemplazo provisionales, durante el tiempo que las
bombas hidroneumaticas sean retiradas para llevarse al taller, para la realizacion de
los servicios contratados en los mantenimientos preventivos.

4. Carta Compromiso donde el licitante manifieste la garantia por escrito contra la falta
de calidad, omisiones involuntarias y defectos encontrados en la realizacién de sus
servicios; y contra vicios ocultos y defectos de fabrica en refacciones utilizadas, la
cual no podrd ser menor a 180 dias naturales posteriores a la realizacién del servicio
y 365 dias naturales en refacciones utilizadas.

5. Carta Compromiso donde el licitante manifieste el tiempo de respuesta ante alguna
necesidad de reparacion, el cual no podrd ser mayor a 24 horas.

6. Carta Compromiso donde el licitante manifieste el tiempo de respuesta ante alguna
emergencia, el cual no podra ser mayor a 6 horas.

7. Carta Compromiso donde el licitante manifieste que se compromete a proporcionar
el “SERVICIO DIVERSO” a un precio que no rebase el 10% de la media del costo
obtenido por Ila Direccién de Conservacién de Inmuebles, mediante una
investigacion de mercado.

8. Copia simple de un contrato de servicios a nombre del licitante, donde el licitante
compruebe que con anterioridad han realizado servicios similares y relacionados a
equipos e instalaciones electromecdnicas con el fin de comprobar su experiencia.
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9. Copia simple de constancia de capacitacion o certificacién o algin documento, que
acredite que el licitante se encuentra capacitado o que la empresa licitante cuenta
con personal capacitado para llevar a cabo actividades relacionadas con equipos e
instalaciones electromecanicas. El documento deberd estar a nombre de la persona
o empresa licitante o del representante legal, o de algin empleado que labore en la
empresa licitante (en caso de que el documento se encuentre a nombre de un
empleado, deberd acreditarse que este forma parte de la empresa mediante el alta
correspondiente ante el Instituto Mexicano del Seguro Social).

CONDICIONES DE ENTREGA

- Los servicios seran realizados en los domicilios indicados en el catdlogo y/o donde
lo indique la Direccién de Conservacion de Inmuebles (Inmuebles municipales de
Zapopan).

- Los servicios de mantenimiento preventivo para sistemas hidroneumaticos, podran
ser realizados en parcialidades, los cuales seran llevados a cabo en fechas y horas de
forma coordinada con el drea encargada de la licitacion de la Direccién de
Conservacion de Inmuebles, conforme a la urgencia, los horarios y las necesidades
de los inmuebles o lugares donde se encuentran ubicados, los servicios considerados
en el catalogo deberan ser terminados en su totalidad antes del 30 de noviembre
del 2026.

- Los servicios de mantenimientos correctivos para sistemas hidroneumaticos
deberan ser terminados antes del 30 de noviembre del 2026, a excepcion de
servicios extraordinarios que resulten y que no se tengan contemplados en el
catdlogo, estos deberdn ser terminados antes del 31 de diciembre de 2026, y podrdn
ser realizados en parcialidades y cuando se necesiten los cuales seran llevados a
cabo en fechas y horas de forma coordinada con el drea encargada de la licitacion
de la Direcciéon de Conservacion de Inmuebles, conforme a la urgencia y las
necesidades de los inmuebles donde se encuentran ubicados los sistemas
hidroneumaticos; salvo la atencidn de emergencias que se atenderdn en el
momento que se presenten.

GARANTIA

Contra la falta de calidad, omisiones involuntarias y defectos encontrados en la realizacion
de sus servicios; y contra vicios ocultos y defectos de fabrica en refacciones utilizadas, la
cual no podrd ser menor a 180 dias naturales posteriores a la realizacién del servicio y 365
dias naturales en refacciones utilizadas.

UTILIZAR EXCLUSIVAMENTE LOS ANEXOS DE LAS PRESENTES BASES.

FORMATO B
PRESENTACION DE FIANZA
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A continuacién, se detallan los elementos que debe plasmar en su Fianza, es importante
que se transmitan a su Afianzadora tal y como se mencionan para evitar errores u omisiones
que impidan la aceptacién del documento.

Beneficiario: Municipio de Zapopan, Jalisco.

Domicilio: Prolongacién Avenida Laureles No. 300, Colonia Tepeyac, CP 45150, Zapopan,
Jalisco.

R.F.C.: MZJ890101MS8 (Plasmarlo sin espacios intermedios)

“(NOMBRE DE LA AFIANZADORA), EN EL EJERCICIO DE LA AUTORIZACION QUE ME
OTORGA EL GOBIERNO FEDERAL A TRAVES DE LA SECRETARIA DE HACIENDA Y CREDITO
PUBLICO EN LOS TERMINOS DE LOS ARTICULOS 11, 36, 144 Y 153 DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS, ME CONSTITUYO FIADORA POR LA SUMA DE
S (PLASMAR CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) I.V.A. INCLUIDO, A FAVOR
DEL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO, PARA: GARANTIZAR POR (NOMBRE DEL
PROVEEDOR EN CASO DE SER PERSONA FiSICA O RAZON SOCIAL PARA EL CASO DE
PERSONA MORAL) , RFC , CON DOMICILIO
EN COLONIA CIUDAD ,CP___ . ELFIEL
Y EXACTO CUMPLIMIENTO DE TODAS Y CADA UNA DE LAS OBLIGACIONES CONTRAIDAS EN
LA ORDEN DE COMPRA No. , DE FECHA , CELEBRADO ENTRE
NUESTRO FIADO Y EL MUNICIPIO DE ZAPOPAN, JALISCO CON UN IMPORTE TOTAL DE
S (PLASMAR CANTIDAD CON NUMERO Y LETRA) I.V.A. INCLUIDO,
RELATIVO A (PLASMAR LA DESCRIPCION DE LA ORDEN DE COMPRA)".

ESTA FIANZA TENDRA UNA VIGENCIA DURANTE EL PLAZO DE GARANTIA ESTABLECIDO EN
EL CONTRATO CELEBRADO CON NUESTRO FIADO Y SOLO PODRA SER CANCELADA POR EL
MUNICIPIO DE ZAPOPAN.

LA PRESENTE FIANZA ESTARA VIGENTE EN CASO DE SUBSTANCIACION DE JUICIOS O
RECURSOS HASTA SU TOTAL RESOLUCION; EN CASO QUE SE HAGA EXIGIBLE, LA
AFIANZADORA Y EL FIADO ACEPTAN EXPRESAMENTE SOMETERSE AL PROCEDIMIENTO DE
EJECUCION ESTABLECIDO EN LOS ARTICULOS 279, 282 Y DEMAS RELATIVOS DE LA LEY DE
INSTITUCIONES DE SEGUROS Y FIANZAS EN VIGOR, ASIMISMO SE SOMETEN A LA
COMPETENCIA DE LOS TRIBUNALES DEL PRIMER PARTIDO JUDICIAL DEL ESTADO DE
JALISCO, RENUNCIANDO A LOS TRIBUNALES QUE POR RAZON DE SU DOMICILIO PRESENTE
O FUTURO, LES PUDIERA CORRESPONDER.

NOTAS:
El domicilio plasmado debe ser el que se indico en la inscripcion o ultima actualizacion del
Padron de Proveedores Zapopan.

Prestar especial atencion en que las cantidades con letra y numero coincidan totalmente,
incluyendo los centavos.

Para el caso en que la orden de compra corresponda a una ampliacion, que estd ligada a
mds ordenes de compra, o sea una fianza de anticipo, contactarse al teléfono 3338182200
ext. 2150 para verificar.

FORMATO C
ENVIO DE PREGUNTAS

Licitacion Publica con nimero de Requisicion:

Caddigo
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Innovacion Gucemamental

I.- Nombre, domicilio, teléfono y correo electrénico del interesado:

BASES DE LICITACION PUBLICA

Zapopany

Il.- Nombre del representante legal o la persona fisica, segun aplique:

[ll.- Namero de registro en el padrén de proveedores del Municipio:

En caso de no contar con él, manifestamos bajo protesta de decir verdad que nos
comprometemos a inscribirnos en el padrén de proveedores del Municipio en caso de
resultar adjudicados;

IV.- Bajo protesta de decir verdad manifestamos nuestro interés expreso en participar en el
presente procedimiento licitatorio;

V.- Relacion de cuestionamientos correspondientes:

Numero: Pregunta:
1
2
3
Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Fisica
FORMATO D (Sobre 1)
CARATULA PARA SOBRE
FECHA:
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No. de Requisicion:

Objeto de la Licitacion:

1 (Documentacion legal y técnica)
No. de Sobre:

Nombre del Proveedor:

Nombre y Firma del
Representante Legal o
Persona Fisica:

ESPACIO PARA COLOCAR LA ETIQUETA

TURIVIATU U [OUNUTE Z]

CARATULA PARA SOBRE
FECHA:
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No. de Requisicion:

Objeto de la Licitacion:

2 (Propuesta econdmica)
No. de Sobre

Nombre del Proveedor:

Nombre y Firma del
Representante Legal o
Persona Fisica:

ESPACIO PARA COLOCAR LA ETIQUETA

ANEXO 1 (Sobre 1)

FORMATO DE PRESENTACION DE PROPUESTA TECNICA
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Me refiero a la Licitacion Publica con nimero de Requisicién: manifiesto bajo

protesta de decir verdad lo siguiente:

Bienes/Productos/Servicios ofertados:

U. DE | BIEN, PRODUCTO ESPECIFICACIONES
PDA. | CANTIDAD MARCA
MEDIDA O SERVICIO DETALLADAS

(Nombre completo) en mi calidad de (indicar si es: representante legal, o persona fisica) me
comprometo y me obligo a cumplir con todas y cada una de las obligaciones establecidas

en las bases de esta licitacion y ofrezco lo siguiente:

- Plasmar tiempo de entrega o periodo de prestacién de servicios en dias naturales (o
entregas parciales de acuerdo con las bases respectivas).

- Plasmar tiempo de garantia en dias naturales (Plazo en el cual el licitante se
responsabiliza de la calidad de los bienes, productos o servicios).

- Plasmar los valores agregados con los que cuenta su bien, producto o servicio, en el caso
que asi sea (Caracteristicas que generan mayor valor a su propuesta o que significan
mejores beneficios para el Municipio).

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Fisica

NOTAS:

Este anexo debe ser completado con todos los requerimientos manifestados en el
“FORMATO A” y tener en cuenta que los mismos forman parte integral y primordial de la
presentacion de su propuesta técnica y econdmica.

Llenar todas las partidas en el mismo orden en el que se plasma en el “FORMATO A”, para
las partidas donde no desee participar debe poner la leyenda No cotiza, no presentarlo de

esta forma sera motivo de desechamiento.

ANEXO 2 (Sobre 2)

PROPUESTA ECONOMICA
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Me refiero a la Licitacién Publica con numero de Requisicidn:

U. DE BIEN, PRODUCTO O PRECIO
PARTIDA | CANTIDAD IMPORTE
MEDIDA SERVICIO UNITARIO
Subtotal:
IVA:
Total:
Total con letra:

PLASMAR EL SIGUIENTE MANIFIESTO: “LOS PRECIOS OFERTADOS PERMANECERAN FlJOS
DESDE LA ENTREGA DE LA PROPUESTA Y HASTA LA ENTREGA TOTAL DE LAS PARTIDAS
ASIGNADAS Y/O VIGENCIA DEL CONTRATO”.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Fisica

NOTAS:

- Utilizar este Anexo solo para participacién presencial (sobre), para participacion
electrénica, omitir este anexo y realizar su propuesta econdmica directamente en el
sistema. El agregar este anexo a su documento PDF en el caso de participacion

electrénica sera motivo de desechamiento.

- Llenar todas las partidas en el mismo orden en el que se plasma en el “FORMATO A”,
para las partidas donde no desee participar debe poner la leyenda No cotiza, no
presentarlo de esta forma serd motivo de desechamiento.

- Debe cotizar a 2 decimales, el no presentarlo de esta forma sera motivo de

desechamiento.
- En caso de solicitar anticipo debe plasmarlo en este documento.

ANEXO 3
CARTA DE PROPOSICION

Direccién de Adquisiciones del Municipio de Zapopan.
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Licitacidn publica con numero de Requisicion
Yo, en mi caracter

de [] Persona Fisica, | Representante Legal de la razén social

Bajo protesta de decir verdad manifiesto que:

1.- Mi representada no se encuentra en alguno de los supuestos de impedimento para
participar en la presente licitacién, previstos en el Articulo 52 de la Ley de Compras
Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus
Municipios, y en el Articulo 58 fraccién XII, XIIl del Reglamento de Compras, Enajenaciones
y Contratacion de Servicios del Municipio de Zapopan;

2.- Tanto mi representada como los socios y accionistas no se encuentran inhabilitados para
participar.

3.- Presenta declaracion de integridad y no colusién, mediante la cual manifiesto bajo
protesta de decir verdad, que el que suscribe por si mismo o a través de interpdsita persona,
me abstendré de adoptar conductas para que los servidores publicos del ente publico,
induzcan a los servidores publicos a alterar las evaluaciones de las proposiciones, el
resultado del procedimiento, o cualquier otro acto que otorgue condiciones mds ventajosas
con relacion a los demas participantes. Asi como de incitar la celebracién de acuerdos
colusorios, tanto con los servidores publicos que intervienen como con los demas licitantes
participantes.

4.- Que en caso de existir un conflicto de interés con los servidores publicos que intervienen
en la atencidn, tramitacidn y resolucién de este procedimiento, por motivo de negocios,
relaciones personales, familiares y/o laborales, informar oportunamente a las autoridades
correspondientes a efecto de que se tomen las medidas que conforme a derecho
correspondan, en los términos previstos por la Ley de Compras Gubernamentales,
Enajenaciones y Contrataciéon de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, el
Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Municipio de
Zapopan y la Ley General de Responsabilidades Administrativas del Estado de Jalisco.

5.- De resultar adjudicados seremos responsables del cumplimiento de las obligaciones de
tiempo, modo y lugar, de las obligaciones pactadas, asi como por los defectos, vicios ocultos
o falta de calidad en los bienes por dafios o perjuicios, falta de profesionalismo y en general
de cualquier averia o desavenencia imputable a mi representada, y con ello reparar o
restituir de forma gratuita los defectos encontrados de ser el caso;

6.- No ejecuto con algun otro participante acciones que impliquen o tengan por objeto
obtener un beneficio o ventaja indebida en el procedimiento.

7.- Que conozco las Faltas Graves previstas en los Articulos 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71y 72 de
la Ley General de Responsabilidades Administrativas en las que puedo incurrir, y me
abstendré de realizar cualquier acto u omisidon que en consecuencia genere su encuadre.

8.- Que, a la fecha, no realizo Actividades Vulnerables en los términos del articulo 17 de la
Ley Federal para la Prevencidn e Identificacion de Operaciones con Recursos de Procedencia
llicita. En caso de iniciar dichas actividades, asumo el compromiso de cumplir con las
obligaciones legales conducentes, tales como el alta en el portal administrativo, la
presentacion de avisos y la debida integracion de expedientes de identificacidon. De igual
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forma, me comprometo a notificar oportunamente cualquier cambio que afecte la presente
declaracion

9.- En caso de omisién, ocultamiento o falsedad en los instrumentos legales
proporcionados, ya sea en este procedimiento o en su caso en el Padrén de Proveedores,
asumo plena responsabilidad de las implicaciones legales y sanciones administrativas que
resulten aplicables, en términos de lo dispuesto por el Articulo 70 de la Ley General de
Responsabilidades Administrativas.

10.- Que estos son los accionistas, representantes de venta y representantes legales de mi
representada:
REPRESENTANTES DE REPRESENTANTES LEGALES ACCIONISTAS Y SOCIOS
VENTAS

Nota: En caso de no contar con ellos ya sea persona moral o persona fisica, debe plasmar textualmente no

contar con ellos, en cada uno de los recuadros, asimismo en el caso de que de los accionistas y/o socios se

desprenda alguna persona moral, grupo o similar, debe plasmar ademds los nombres de los socios y/o

accionistas que lo integran, hasta el nivel en que Unicamente se trate de personas fisicas (El nombre debera

plasmarse tal como aparece en el acta constitutiva evitando el uso de abreviaturas o acronimos que no

formen parte del nombre legal registrado).

11.- Nuestra propuesta y correspondiente cotizacién incluye todas las especificaciones que
se solicitan en las presentes bases;

12.- Los precios que ofertamos seran firmes hasta el término de entrega de los bienes o
prestacion de los servicios;

13.- En caso de resultar adjudicado no subcontratare a otro licitante que haya participado
en el procedimiento de contratacion;

14.- De resultar adjudicados y en caso de que no estemos inscritos o vigentes en el Padrén
de Proveedores de Zapopan, realizaremos el tramite correspondiente para efectos de la
formalizacion del contrato / orden de compra / pedido;

15.- Tenemos pleno conocimiento de las infracciones en las que podemos incurrir en caso
de omisidn, simulacién, incumplimiento o presentaciéon de informacion falsa, dolo o mala
fe dentro del proceso de contratacion;

16.- Que cuento con facultades suficientes para suscribir las propuestas y documentos
presentandose en esta licitacidn, asi como el respectivo contrato/orden de compra/ pedido
gue se derive.
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Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Fisica

ANEXO 4
CARTA DE ESTRATIFICACION

Direccidon de Adquisiciones del Municipio de Zapopan.
Licitacion publica con nimero de Requisicidn
En mi calidad de representante legal de la empresa:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que:
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1.- Nuestra clasificacion como empresa es (micro, pequefia, mediana o grande):

Lo anterior de conformidad a lo establecido dentro del acuerdo del Diario Oficial de la Federacion por el
que se establece la estratificacién de las micro, pequefias y medianas empresas, con base en la siguiente

tabla:
Estratificacion
Tamaiio Sector Rango de niimero Rango de monto de Tope maximo
de trabajadores ventas anuales (mdp) combinado*
Micro Todas Hasta 10 Hasta $4 4.6
Pequefia Comercio Desde 11 hasta 30 | Desde $4.01 hasta $100 93
Industria y Servicios Desde 11 hasta 50 Desde $4.01 hasta $100 95
Mediana Comercio Desde 31 hasta 100 Desde $100.01 hasta 235
Servicios Desde 51 hasta 100 $250
Industria Desde 51 hasta 250 Desde S;ggbm hasta 250

*Tope Maximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales) X 90%
* Una empresa es considerada Grande si excede los limites maximos establecidos para la clasificacion de una Mediana Empresa.

2.- Que, por el domicilio fiscal, somos un proveedor: Sefialar con “X”
- Municipal (Proveedores domiciliados en Zapopan):

- Local (Proveedores domiciliados en el Estado de Jalisco):
- Nacional (Proveedores domiciliados en México):
- Internacional (Proveedores domiciliados fuera de México):

3.- Que nuestro domicilio fiscal es:

4.- Correo electrdnico para notificaciones en caso de empate técnico:

Manifiesto bajo protesta de decir verdad que en el supuesto que conforme al Articulo 49 de la Ley de

Compras Gubernamentales, Enajenaciones y Contratacion de Servicios del Estado de Jalisco y sus

Municipios, asi como el Articulo 81 del Reglamento de Compras, Enajenaciones y Contratacién de

Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco, exista un empate técnico y la estratificacion sea el criterio

de preferencia a aplicar, entregaré en un término de 24 horas a partir de la notificacidn del requerimiento

via electronica, escrito manifiesto bajo protesta de decir verdad, firmado por mi representante legal o la

persona fisica, ademads de quien sea mi contador, el cual deberad contener un resumen contable de

ventas, el desarrollo de la féormula: Tope Mdaximo combinado = (Trabajadores) X 10% + (Ventas anuales)

X 90%, y la declaracién del tamafio de la empresa de conformidad a la tabla de estratificacion, anexando

cédula profesional del contador publico, y la declaracidén anual del ejercicio inmediato anterior, mismo

que sera dirigido a la Direccion de Adquisiciones del Municipio de Zapopan, Jalisco y presentado en la

oficialia de partes de la Direccién de Adquisiciones ubicada en Andador 20 de Noviembre sin niumero,

Unidad Administrativa Basilica, oficina 5, Zapopan Centro, para el caso de licitaciones de caracter

nacional, se otorgara un plazo no mayor a 48 horas, para la recepcién de la documentacién.

En caso de no presentarla en el tiempo y con las caracteristicas manifestadas, serd motivo de
desechamiento, quedando fuera la propuesta presentada. Asi mismo reiterar que la falsedad de
documentacién serd motivo de desechamiento y el inicio de los procedimientos correspondientes ante
la Contraloria Ciudadana.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Fisica

ANEXO 5

ACREDITACION LEGAL

Yo, (Nombre del Representante Legal o Persona Fisica), manifiesto bajo protesta de decir

verdad, que los datos aqui asentados son ciertos, asi como que cuento con facultades

suficientes para suscribir la propuesta del presente procedimiento, a nombre y

representacion de (Nombre de la Empresa)
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LLENAR: PERSONAS FiSICAS Y MORALES

Nombre del “PARTICIPANTE”:

No. de Registro del Padrén de Proveedores del Municipio: (en caso de contar con él)

RFC:
Domicilio Fiscal: (Calle, Numero exterior-interior, Colonia, Cédigo Postal)

Municipio o Delegacion: Entidad Federativa:
Teléfono (s): Numero de folio de la Credencial para Votar (personas
fisicas):

Correo electrénico:

LLENAR: PERSONAS MORALES
Numero de Escritura Publica: (en la que consta su Acta Constitutiva y sus modificaciones* si las hubiera)

Fecha y lugar de expedicion:

Nombre del Fedatario Publico, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio:
Tomo y Libro:

Agregado con niimero al Apéndice:

*NOTA: En caso de que hubiere modificaciones relevantes deberd mencionar los datos anteriores que
correspondan a dicha modificacién y la referencia de la causa de la misma.

PARA PERSONAS FiSICAS O MORALES QUE COMPAREZCAN A TRAVES DE UN REPRESENTANTE LEGAL O
APODERADO QUE NO ESTA MANIFESTADO EN SU REGISTRO DEL PADRON DE PROVEEDORES
Numero de Escritura Publica:

Tipo de poder:

Nombre del Fedatario Publico, mencionando si es Titular o Suplente:
Fecha de inscripcion en el Registro Publico de la Propiedad y de Comercio:
Tomo:

Libro:

Agregado con niimero al Apéndice:

Lugar y fecha de expedicion:

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Fisica
ANEXO 6
DECLARACION DE APORTACION 5 AL MILLAR FONDO MUNICIPAL

Direccién de Adquisiciones del Municipio de Zapopan.

Licitacién Publica con nimero de requisicidon

Fecha:
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(Nombre) en mi calidad de (indicar _si _es: representante legal o persona fisica) de la
empresa bajo protesta de decir verdad y de

manera voluntaria manifiesto que de acuerdo al articulo 207 del Reglamento de Compras,
Enajenaciones y Contratacién de Servicios del Municipio de Zapopan, Jalisco y al articulo 59
fraccién XVI y el 145 fraccion | de la Ley de Compras Gubernamentales, Enajenaciones y
Contratacién de Servicios del Estado de Jalisco y sus Municipios, (Plasmar “Si ACEPTO” o
“NO ACEPTQ”), de resultar adjudicado, me sea retenida la contribucion a la aportacién del

equivalente al 5 al millar antes de IVA, para el Fondo Impulso Jalisco (FIMJA).

Manifiesto que esta aportacién no tendra repercusién en la integraciéon de mi propuesta
econdmica.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Fisica

Nota:

El no indicar textualmente “Si acepto” o “No acepto”, o indicar las dos opciones a la vez sera
motivo de desechamiento.

ANEXO 8
CARTA MANIFIESTO DE JUSTIFICACION Y COMPROMISO DE CONTRATACION

Direccién de Adquisiciones del Municipio de Zapopan.
Presente
Numero de requisicién:
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Por medio de la presente, yo, , en
mi caracter de Persona Fisica, = Representante Legal, de la razén social

Bajo protesta de decir

verdad, manifiesto que, a la fecha de la presente, se cuenta con la estructura necesaria para
desarrollar de manera dptima las labores y compromisos comerciales vigentes.

Me comprometo formal y expresamente a que, en caso de resultar adjudicado y que, por la
naturaleza propia del bien o servicio, volumen, o plazo de ejecucion, se requiera de personal
adicional para el correcto cumplimiento:

- Contratara de forma directa y legalmente a los empleados necesarios para la cabal
y oportuna prestacién del servicio. Dicha contratacion se realizara en estricto apego
a lo establecido en la Ley Federal del Trabajo, la Ley del Seguro Social, y demas
disposiciones aplicables en materia laboral, de seguridad social y de seguridad e
higiene.

- Encaso de requerir la subcontratacion de servicios especializados o de ejecucién de
obras especializadas que no formen parte de mi objeto social ni de mi actividad
econdmica principal, me obligo a que dicha subcontratacidn se realizara Unicamente
con empresas que cuenten con el Registro de Prestadoras de Servicios
Especializados u Obras Especializadas (REPSE), vigente ante la Secretaria del Trabajo
y Prevision Social (STPS).

Me comprometo igualmente a exhibir, en su momento, la documentacién que acredite el
cumplimiento de estas obligaciones laborales si asi me es requerido.

Nombre y Firma del Representante Legal/Persona Fisica
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